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Dossier Technique Immobilier

Numéro de dossier : FIDALGO/COLOMBES/2026/5994
Date du repérage : 08/04/2026

Désignation du ou des batiments Désignation du propriétaire
Localisation du ou des batiments : Désignation du client :
Département : ... Hauts-de-Seine Nom et prénom :....Mr et Mme FIDALGO FILIPE
Adresse :.......... 42 bis, rue Maurice Berteaux Adresse @ ......counel. 42 bis, rue Maurice Berteaux
Commune :....... 92700 COLOMBES 92700 COLOMBES
Section cadastrale V, Parcelle(s) n° 44
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :
Bat. E; Etage RDC, une chambre, Lot
numéro 42, jardin lot N° 51
Périmetre de repérage :
Ensemble des parties privatives
Objet de la mission :
Constat amiante avant-vente Métrage (Loi Carrez) Diagnostic de Performance Energétique
Etat relatif a la présence de termites Exposition au plomb (CREP) ) . L,
Etat des Risques et Pollution Diag. Installations Electricits WO Soumis au DPE (batiment indépendant
at des Risques oflutions ag. Instaflations de moins de 50m2 de plancher)
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Résumeé de I'expertise n°
FIDALGO/COLOMBES/2026/5994

Cette page de synthése ne peut étre utilisée indépendamment du rapport d’expertise complet.

Désignation du ou des batiments

Localisation du ou des batiments :
Adresse @ .ooovivviiiiiiiiinninns 42 bis, rue Maurice Berteaux

Commune @ ..ooovviniiiennens 92700 COLOMBES

Section cadastrale V, Parcelle(s) n° 44

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

Bat. E; Etage RDC, une chambre, Lot numéro 42, jardin lot N° 51

Périmeétre de repérage :.... Ensemble des parties privatives

Prestations

Conclusion

CREP

Lors de la présente mission il n'a pas été repéré de revétements contenant
du plomb au-dela des seuils en vigueur.

Amiante

Dans le cadre de la mission, il a été repéré des matériaux et produits
contenant de 'amiante.

Etat Termite/Parasitaire

Il n'a pas été repéré d'indice d'infestation de termites.

Electricité

L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour
laguelle ou lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les
dangers qu'elle(s) présente(nt).

Etat des Risques et
Pollutions

Voir ERP

DPE

Non soumis au DPE (batiment indépendant de moins de 50m2 de
plancher)

Mesurage

Superficie Loi Carrez totale : 40,87 m2
Superficie habitable totale : 40,87 m2
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Certificat de superficie de la partie privative

Numéro de dossier : FIDALGO/COLOMBES/2026/5994

Date du repérage : 08/04/2026
Heure d’arrivée : 14 h 00
Durée du repérage : 01 h 00

La présente mission consiste a établir la superficie de la surface privative des biens ci-dessous désignés, afin de satisfaire
aux dispositions de la loi pour I'Accés au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014 art. 54 Il et V, de la
loi n® 96/1107 du 18 décembre 1996, n°2014-1545 du 20 décembre 2014 et du décret n°® 97/532 du 23 mai 1997, en vue
de reporter leur superficie dans un acte de vente a intervenir, en aucun cas elle ne préjuge du caractére de décence ou
d’habilité du logement.

Extrait de I'Article 4-1 - La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot, mentionnée a l'article 46 de
la loi du 10 juillet 1965, est la superficie des planchers des locaux clos et couverts aprés déduction des surfaces occupées
par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenétres. Il n'est pas tenu compte
des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure a 1,80 m.

Extrait Art.4-2 - Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure a 8 métres carrés ne sont pas pris en compte

pour le calcul de la superficie mentionnée a l'article 4-I.

Désignation du ou des batiments

Désignation du propriétaire

Localisation du ou des batiments :

Département : ... Hauts-de-Seine
Adresse : .......... 42 bis, rue Maurice Berteaux
Commune : ....... 92700 COLOMBES

Section cadastrale V, Parcelle(s) n° 44

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :
Bat. E; Etage RDC, une chambre, Lot
numéro 42, jardin lot N° 51

Désignation du client :

Nom et prénom :.. Mr et Mme FIDALGO FILIPE

Adresse :............ 42 bis, rue Maurice Berteaux
92700 COLOMBES

Donneur d'ordre (sur déclaration de I'intéressé)

Repérage

Nom et prénom : SARL LEROI & ASSOCIES - Me Fabien
TOMMASONE

Adresse : .......... 12 avenue du Général Gallieni
92000 NANTERRE

Périmétre de repérage : Ensemble des parties privatives

Désignation de I'opérateur de diagnostic

Nom et prénom :......ccceieiiiiiiiiiieieeeenes RIBEIRO Rui
Raison sociale et nom de I'entreprise : ......... Ariane Environnement
AdrESSE & ittt 16 Avenue de Fredy

93250 VILLEMOMBLE
NUMEro SIRET & ..iviiiiiiiiiiivenevenenenenen 45290020200022
Désignation de la compagnie d'assurance : ... AXA
Numéro de police et date de validité : ......... 10882805304- 01/01/2027

Superficie privative en m2 du ou des lot(s)

Surface loi Carrez totale : 40,87 m2 (quarante métres carrés quatre-vingt-sept)
Surface au sol totale : 40,87 m2 (quarante meétres carrés quatre-vingt-sept)
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. Loi
% Carrez

Certificat de superficie n° FIDALGO/COLOMBES/2026/5994

Résultat du repérage

Date du repérage : 08/04/2026

Documents remis par le donneur d’ordre a I'opérateur de repérage :

Néant
Liste des piéces non visitées :
Néant

Représentant du propriétaire (accompagnateur) :

......................... Me Fabien TOMMASONE

Tableau récapitulatif des surfaces de chaque piéce au sens Loi Carrez :

Parties de I'immeuble batis visitées Superficie privative au Surface au sol Commentaires
sens Carrez

Rez de chaussée - Entrée-cuisine 8.1 8.1
Rez de chaussée - Séjour 18.07 18.07
Rez de chaussée - Chambre 11.66 11.66
Rez de chaussée - Salle d'eau 3.04 3.04

Superficie privative en m2 du ou des lot(s) :

Surface loi Carrez totale : 40,87 m2 (quarante métres carrés quatre-vingt-sept)
Surface au sol totale : 40,87 m2 (quarante meétres carrés quatre-vingt-sept)
Résultat du repérage - Parties annexes
Parties de I'immeuble batis visitées Su:ﬁrsf:i: ggi;aetzive Surface au sol Motif de non prise en compte

Rez de chaussée - Remise 0 8.34

Fait a VILLEMOMBLE, le 08/04/2026

Par : RIBEIRO Rui

Aucun document n'a été mis en annexe
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Loi

Certificat de superficie n° FIDALGO/COLOMBES/2026/5994 Carrez
Entrée-cuisine
o Séjour '._ (8.1 m?)
(18.07 m?)
Chambre
(11.66 m*) L ;
| Salle d'eau
(Zi.}(g«l'nr’}
I I I I I
Remise
(8.34 m?)
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Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante pour
I'établissement du constat établi a I'occasion de la vente d'un immeuble bati (Listes A et
B de I'annexe 13-9 du Code de la Santé publique)

Numéro de dossier : FIDALGO/COLOMBES/2026/5994
Date du repérage : 08/04/2026

Références réglementaires et normatives

Textes réglementaires Articles L. 1334-13, R. 1334-20 et 21, R. 1334-23 et 24, Annexe 13.9 du Code de la Santé
Publique; Arrétés du 12 décembre 2012 et 26 juin 2013, décret 2011-629 du 3 juin 2011,
arrété du 1° juin 2015.

Norme(s) utilisée(s) Norme NF X 46-020 d’Ao(it 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de
I'amiante dans les immeubles batis

Immeuble bati visité

Adresse Rue :..ioiviiiiinnen, 42 bis, rue Maurice Berteaux
Bat., escalier, niveau, appartement n°, lot n°:

Bat. E; Etage RDC, une chambre, Lot numéro 42, jardin lot N° 51
Code postal, ville : . 92700 COLOMBES

Section cadastrale V, Parcelle(s) n° 44

Périmétre de repérage : | i Ensemble des parties privatives

Type de logement : | L Appartement

Fonction principale du batiment : | ... Habitation (partie privative d'immeuble)
Date de construction : | < 1949

Le propriétaire et le donneur d'ordre

Le(s) propriétaire(s) : Nom et prénom : ... Mr et Mme FIDALGO FILIPE
Adresse :........ouens 42 bis, rue Maurice Berteaux
92700 COLOMBES
Le donneur d’ordre Nom et prénom : ... SARL LEROI & ASSOCIES - Me Fabien TOMMASONE
Adresse i.....covenene. 12 avenue du Général Gallieni

92000 NANTERRE

Le(s) signataire(s)

NOM Prénom Fonction Organisme certification Détail de la certification

Opérateur(s) de I
repérage ayant participé DEKRA Certification
au repérage Opérateur de Immeuble la Boursidiere - Obtention : 24/07/2022

------------------------ RIBEIRO Rui pre rage Porte I - Rue de La Echéance : 23/07/2029
Personne(s) perag Boursidiére 92350 LE N° de certification : DTI2094
signataire(s) autorisant PLESSIS-ROBINSON
la diffusion du rapport

Raison sociale de I'entreprise : Ariane Environnement (Numéro SIRET : 45290020200022)
Adresse : 16 Avenue de Fredy, 93250 VILLEMOMBLE

Désignation de la compagnie d'assurance : AXA

Numéro de police et date de validité : 10882805304 - 01/01/2027

Le rapport de repérage

Date d’émission du rapport de repérage : 08/04/2026, remis au propriétaire le 08/04/2026
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut étre reproduit que dans sa totalité, annexes incluses
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 13 pages
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5.3 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d’amiante sur justificatif
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1. - Les conclusions

Avertissement : les textes ont prévu plusieurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux ou produits
contenant de I'amiante, notamment pour les cas de démolition dimmeuble. La présente mission de repérage ne
répond pas aux exigences prévues pour les missions de repérage des matériaux et produits contenant de
I'amiante avant démolition d'immeuble ou avant réalisation de travaux dans l'immeuble concerné et son
rapport ne peut donc pas étre utilisé a ces fins.

1.1. Dans le cadre de mission décrit a I'article 3.2, il a été repéré :

- des matériaux et produits contenant de I'amiante sur jugement de lI'opérateur :
Conduit en fibres-ciment (Parties extérieures) pour lequel il est recommandé de réaliser une action
corrective de premier niveau.*

* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fourni en annexe de ce rapport, il est
rappelé la nécessité d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou a
proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

1.2. Dans le cadre de mission décrit a I'article 3.2 les locaux ou parties de locaux,
composants ou parties de composants qui n‘ont pu étre visités et pour lesquels
des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la
présence ou lI’absence d’amiante :

Localisation Parties du local Raison
Néant
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Constat de repérage Amiante n° FIDALGO/COLOMBES/2026/5994

@Amia nte

2. - Le(s) laboratoire(s) d’analyses

Raison sociale et nom de I'entreprise : ...Il n'a pas été fait appel a un laboratoire d'analyse
Adresse @..........ccooviiiiiiiiiii -
Numéro de I'accréditation Cofrac : -

3. - La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

Dans le cadre de la vente de I'immeuble bati, ou de la partie d'immeuble béati, décrit en page de couverture du présent
rapport, la mission consiste a repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, certains matériaux ou produits contenant
de I'amiante conformément a la législation en vigueur.
Pour s’exonérer de tout ou partie de sa garantie des vices cachés, le propriétaire vendeur annexe a la promesse de vente
ou au contrat de vente le présent rapport.

3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L’intitulé de la mission

«Repérage en vue de |'établissement du constat établi

a l'occasion de
immeuble bati».

la vente de tout ou partie d'un

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

L'article L 271-4 du code de la construction et de
I’habitation prévoit qu’ «en cas de vente de tout ou
partie d'un immeuble béti, un dossier de diagnostic
technique, fourni par le vendeur, est annexé a la
promesse de vente ou, a défaut de promesse, a l'acte
authentique de vente. En cas de vente publique, le
dossier de diagnostic technique est annexé au cahier
des charges. »

Le dossier de diagnostic technique comprend, entre
autres, «/’état mentionnant la présence ou l’absence
de matériaux ou produits contenant de [‘amiante
prévu a l'article L. 1334-13 du méme code».

La mission, s’inscrivant dans ce cadre, se veut
conforme aux textes réglementaires de référence
mentionnés en page de couverture du présent
rapport.

3.2.3 L'objectif de la mission

3.2.4

«Le repérage a pour objectif d’identifier et de localiser
les matériaux et produits contenant de I'amiante
mentionnés en annexe du Code la santé publique.»
L'’Annexe du Code de la santé publique est I'annexe
13.9 (liste A et B).

Le programme de repérage de la

mission réglementaire

Le programme de repérage est défini a minima par
I’Annexe 13.9 (liste A et B) du Code de la santé
publique et se limite pour une mission normale a la
recherche de matériaux et produits contenant de
I'amiante dans les composants et parties de
composants de la construction y figurant.

En partie droite I'extrait du texte de I’Annexe 13.9

Important : Le programme de repérage de la mission de base
est limitatif. Il est plus restreint que celui élaboré pour les
missions de repérage de matériaux ou produits contenant de

|'amiante avant démolition d‘immeuble ou celui

a élaborer

avant réalisation de travaux.

Liste &

Composant de la congtrucion

FPartie du composant é vérifier ou d sonder

Flocages

Flocages, Calorifugeages, Faw plafonds

Calorifugeages

Faux plafonds

Liste B

Compoaant de la consbrucion

FPartie du composant d vérifier ou d sonder

1. Paroisverticales intdrioures

Ivlurs, Cloisons "en dir” et Potean:
(pérmphérigques et intérienrs)

Enduits projetés

Revétetment dus (plagques de menuiseries)

Revéternent due (araiante-ciment)

Entourages de poteaus {carton)

Entourages de potes: (amiante-citment)

{
Entourages de potesm: (atérian sandwich)
Entourages de poteaus (carton-+plitre)

Cofftage perdu

Cloisons (Jégéres et préfabriguées), Gaines et
Cofftes verticauwx

Enduits projetés

Parmean de cloisons

2. Flanchers et plafonds

Plafonds, Poutres et Charpertes, Gaines et Enduits projetés
Coffres Horzortanx Parmeany collés ou vissés
Plarchers Dialles de ol
3. Conduits, candisations et éguipements intérieuss
Conduits de fhuidss (s, eau, autees fhuidss) g:wn'?l?};;es -

Clapets I volets coupe-feu

Clapets coupe-feu

Volets coupe-feu

Rebouchage

Portes compe-fen

Joints {tresses)

Joints (bandes)

Vide-ordures

Conduits

4 Fléments extérienss

Toites

Plaques {composites)

Plaues (ffbres-ciment)

Lrdoises (compoeites)

Ardoizes (fibres-ciment)

Secessoltes de cowverhures (corposies)

Loregsoltes de cowvertures (fibres-ciment)

Bardesw: biturainenx

Bardages et fagades 16 géres

Plaques (cotmposites)

Plaues (ffbres-ciment)

Lrdoises (compoeites)

Ardoises (fibres-ciment)

Panneaux (cormposites)

Panneaw ({lres-ciment)

Conduits en toiture et fagads

Conduites deaux phriales en arolante-cirnent

Conduites deans nsées en atvdante-cirment

Conduits de firnge en ardante-clivent
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Constat de repérage Amiante ne FIDALGO/COLOMBES/2026/5994 (@) Amiante

3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :

Partie du composant ayant été inspecté

- Sur demande ou sur information
(Description)

Composant de la construction

Néant B

3.2.6 Le périmeétre de repérage effectif
Il s’agit de I’ensemble des locaux ou parties de I'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de
repérage joint en annexe a l'exclusion des locaux ou parties dimmeuble n‘ayant pu étre visités.

Descriptif des piéces visitées

Rez de chaussée - Entrée-cuisine, Rez de chaussée - Chambre,
Rez de chaussée - Séjour, Rez de chaussée - Salle d'eau,
Rez de chaussée - Remise

Localisation Description

Sol Substrat : Carrelage

Mur A, B, C, D, E, F Substrat : Platre Revétement : Peinture
Rez de chaussée - Entrée-cuisine Plafond Substrat : Platre Revétement : papier peint
Plinthes Substrat : Carrelage

Porte Substrat : Bois Revétement : Peinture

Sol Substrat : Parquet

Mur A, B, C, D Substrat : Platre Revétement : Peinture
Rez de chaussée - Séjour Plafond Substrat : Platre Revétement : Peinture
Plinthes Substrat : Bois Revétement : Peinture
Fenétre Substrat : Bois Revétement : Peinture

Sol Substrat : Parquet

Mur A, B, C, D Substrat : Platre Revétement : toile de verre peinte
Plafond Substrat : Platre Revétement : Peinture

Plinthes Substrat : Bois Revétement : Peinture

Fenétre Substrat : Bois Revétement : Peinture

Porte Substrat : Bois Revétement : Peinture

Rez de chaussée - Chambre

Sol Substrat : Carrelage

Mur A, B, C, D Substrat : Platre Revétement : Peinture
Plafond Substrat : Platre Revétement : Peinture
Plinthes Substrat : Carrelage

Fenétre Substrat : PVC

Porte Substrat : Bois Revétement : Peinture

Rez de chaussée - Salle d'eau

Sol Substrat : Carrelage

Mur A, B, C, D Substrat : Platre Revétement : Peinture
Plafond Revétement : lambris bois

Porte Substrat : Bois Revétement : Peinture

Rez de chaussée - Remise

4. - Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de I'analyse documentaire

Documents demandés Documents remis

Rapports concernant la recherche d'amiante déja réalisés Non

Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections
physiques mises en place

Eléments d'information nécessaires a I'accés aux parties de I'immeuble bati
en toute sécurité

Observations :
Néant

4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ

Date de la commande : 08/04/2026

Date(s) de visite de I'ensemble des locaux : 08/04/2026

Heure d’arrivée : 14 h 00

Durée du repérage : 01 h 00

Personne en charge d’accompagner |'opérateur de repérage : Me Fabien TOMMASONE
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Constat de repérage Amiante ne FIDALGO/COLOMBES/2026/5994 (@) Amiante

4.3 Ecarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur
La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d’Ao(t 2017.

Observations Oui Non Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site - - X
Vide sanitaire accessible X
Combles ou toiture accessibles et visitables X

4.4 Plan et procédures de prélévements
Aucun prélévement n'a été réalisé.

5. - Résultats détaillés du repérage

5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation,
conséquences réglementaires (fiche de cotation)

Matériaux ou produits contenant de |'amiante

T et i Conclusion Etat de conservation**
Localisation Identifiant + Description (justification) et préconisations*

Photo

Matériau dégradé

Identifiant: ZPSO-001 (étendue ponctuelle)
Description: Conduit en fibres-ciment
Compos_ant (_je !a_constructlon:_ 6 - Con_du|ts eF Plresgnce Résultat AC1**
. - accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, d'amiante -
Parties exterieures P .
eau, vapeur, fumée, échappement, autres (sur jugement
fluides) de l'opérateur) Préconisation : Il est

Partie a sonder: Conduit en fibres-ciment

< recommandé de réaliser
Liste selon annexe.13-9 du CSP: B

une action corrective de
premier niveau.

* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fournis en annexe 7.4 de ce présent rapport
** détails fournis en annexe 7.3 de ce présent rapport

Nota : Dés réception de ce rapport, il est nécessaire d'avertir de la présence d'amiante toute personne
pouvant intervenir sur ou a proximité des matériaux amiantes ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

5.2 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d’amiante aprés analyse

Localisation Identifiant + Description

Néant -

5.3 Liste des matériaux ou produits (liste A et B) ne contenant pas d’amiante sur justificatif

Localisation Identifiant + Description

Néant -
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6. — Signatures

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par DEKRA
Certification Immeuble la Boursidiére - Porte I - Rue de La Boursidiere 92350 LE PLESSIS-
ROBINSON

Fait a VILLEMOMBLE, le 08/04/2026

Par : RIBEIRO Rui

Cachet de I'entreprise

16 avenue’ Tedy. 9, . Vilemomble Ariane nemen[
ariane environnepfent@hotmail fr .

RCS BOBIGNY : 452 900 202 6 avensd ST -
oo e ariane.environnepfent@hotmail fr

RCS BOBIGNY( : 452 900 202
CODE NAFT
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ANNEXES
Au rapport de mission de repérage n° FIDALGO/COLOMBES/2026/5994

Informations conformes a I’annexe III de l'arrété du 12 décembre 2012

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées
comme substances cancérogénes avérées pour I'homme. L'inhalation de fibres d’amiante est a l'origine de cancers
(mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d’autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux,
plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I’évaluation et a la prévention des
risques liés a I'amiante. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et
proportionnées pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de fagon permanente dans lI'immeuble.
L'information des occupants présents temporairement ou de fagon permanente est un préalable essentiel a la prévention
du risque d’exposition a I'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante
afin de remédier au plus tot aux situations d’usure anormale ou de dégradation.

1l conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de I'amiante qui
ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce
type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de I'amiante doivent étre éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprés de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaitre les centres d’élimination pres de chez
vous, consultez la base de données « déchets » gérée par I'ADEME, directement accessible sur le site internet
Www.sinoe.org.

Sommaire des annexes

7 Annexes
7.1 Schéma de repérage
7.2 Rapports d'essais

7.3 Grilles réglementaires d’évaluation de l'état de conservation des matériaux et
produits contenant de I'amiante

7.4 Conséquences réglementaires et recommandations
7.5 Recommandations générales de sécurité

7.6 Documents annexés au présent rapport
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7.1 - Annexe - Schéma de repérage

Entrée-cuisine
Séjour

Chambre

| Salle d"eau

Remise

Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : Ariane Environnement, auteur : RIBEIRO Rui
Dossier n° FIDALGO/COLOMBES/2026/5994 du 08/04/2026
Adresse du bien : 42 bis, rue Maurice Berteaux (42, jardin lot N° 51) 92700 COLOMBES

Légende

/,
Conduit en fibro-ciment /// Dalles de sol
i¢
====ﬂ
Conduit autre que 1l
fibro-ciment E Carrelage
) |

Brides Colle de revétement

Nom du propriétaire :
Mr et Mme FIDALGO FILIPE
Adresse du bien :
42 bis, rue Maurice Berteaux
92700
COLOMBES

Dépot de Matériaux

3 Dalles de faux-plafond
contenant de I'amiante

Matériau ou produit sur

: Toiture en fibro-ciment
lequel un doute persiste
. .= Toiture en matériaux
Présence d‘amiante composites

M PB> X[]o o
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@Amiante

Photos

Photo n°® PhA0O1
Localisation :
Ouvrage : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur,
fumée, échappement, autres fluides)
Partie d'ouvrage : Conduit en fibres-ciment
Description : Conduit en fibres-ciment

Parties extérieures

7.2 - Annexe - Rapports d'essais

Identification des prélévements :

Identifiant et préléevement

Localisation

Composant de la construction

Parties du
composant

Description

Copie des rapports d’essais :

Aucun rapport d'essai n'a été fourni ou n'est disponible

7.3 - Annexe - Evaluation de I'état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante

Grilles d’évaluation de I’état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

| Aucune évaluation n'a été réalisée

Criteres d’évaluation de I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air

Fort

Moyen

Faible

1° Il n'existe pas de systéme spécifique de
ventilation, la piece ou la zone homogéne
évaluée est ventilée par ouverture des
fenétres. ou

2° Le faux plafond se trouve dans un local
qui présente une (ou plusieurs) facade(s)
ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de
créer des situations a forts courants d'air,
ou

3° Il existe un systéme de ventilation par
insufflation  d'air dans le local et
I'orientation du jet d'air est telle que celui-ci
affecte directement le faux plafond
contenant de I'amiante.

1° Il existe un systéme de ventilation par
insufflation  d'air dans le local et
I'orientation du jet est telle que celui-ci
n'affecte pas directement le faux plafond
contenant de I'amiante,

ou

2° 1l existe un systéme de ventilation avec
reprise(s) d'air au niveau du faux plafond
(systéme de ventilation a double flux).

1° Il n'existe ni ouvrant ni systéme de
ventilation spécifique dans la piéce ou la zone
évaluée,

ou

2° 1l existe dans la piéce ou la zone évaluée,
un systéme de ventilation par extraction dont
la reprise d'air est éloignée du faux plafond
contenant de I'amiante.

2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux

chocs et vibrations

Fort

Moyen

Faible

L'exposition du produit aux chocs et
vibrations sera considérée comme forte
dans les situations ou I'activité dans le local
ou a l'extérieur engendre des vibrations, ou
rend possible les chocs directs avec le faux
plafond contenant de l'amiante (ex : hall

L'exposition du produit aux chocs et
vibrations sera considérée comme moyenne
dans les situations ou le faux plafond
contenant de l'amiante n'est pas exposé
aux dommages mécaniques mais se trouve
dans un lieu trés fréquenté (ex

L'exposition du produit aux chocs et vibrations
sera considérée comme faible dans les
situations ou le faux plafond contenant de
I'amiante n'est pas exposé aux dommages
mécaniques, n'est pas susceptible d'étre
dégradé par les occupants ou se trouve dans
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industriel, gymnase, discotheque...). supermarché, piscine, théatre,...). un local utilisé a des activités tertiaires
passives.

Grilles d’évaluation de I’état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
[ 1T 1

Risque de dégradation

Etendue de la lié a I'environnement du Type de
Protection physique Etat de dégradation dégradation matériau recommandation
Protection physique o EP
étanche
risque de dégradation o
faible ou a terme EP
—  Matériau non dégradé m]
I_ risque de dégradation A ACH
rapide
Protection physique non risque faible d'exlgnsicn de o Ep
étanche ou absence de X |— la degradation
protection physique
risque d'extension a terme
poncluelie X de la dégradation X 4G
| 2 - A risque d'extension rapide
Matériau dégradé - 4 de Ia dégradation m} AC2
généralisée (m] AC2

Dossier n° FIDALGO/COLOMBES/2026/5994
Date de I'évaluation : 08/04/2026
Batiment / local ou zone homogéne : Parties extérieures
Identifiant Matériau : ZPS0-001
Matériau : Conduit en fibres-ciment
Résultat AC1 : Il est recommandé de réaliser une action corrective de premier niveau.

Critéres d’évaluation de I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B
1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d’extension de la dégradation du matériau.

Risque de dégradation ou
d’extension a terme de la
dégradation

Risque faible de dégradation ou
d’extension de dégradation

Risque de dégradation ou
d’extension rapide de la dégradation

L’environnement du matériau contenant de
I’'amiante ne présente pas ou trés peu de
risque pouvant entrainer a terme, une
dégradation ou une extension de la
dégradation du matériau.

L'environnement du matériau contenant de |L’environnement du matériau contenant de
I'amiante présente un risque pouvant |l’'amiante présente un risque important pouvant
entrainer a terme, une dégradation ou une | entrainer rapidement, une dégradation ou une
extension de la dégradation du matériau. extension de la dégradation du matériau.

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau.

L’évaluation du risque de dégradation lié a I'environnement du matériau ou produit prend en compte :

- Les agressions physiques intrinseques au local (ventilation, humidité, etc...) selon que les risque est probable ou avéré ;

- La sollicitation des matériaux ou produits liée a l'activité des locaux, selon qu’elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.
Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d'aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence
d’occupation du local, la présence d’animaux nuisibles, I'usage réel des locaux, un défaut d’entretien des équipements, etc...

7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations

Conservation et transmission de ce rapport (Article 11 de I'arrété du 16 juillet 2019)

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de I'immeuble béati concerné par la mission de repérage, il adresse a ce dernier une copie du
rapport établi par I'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif a usage d'habitation, son propriétaire met a jour le
contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de Il'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les
données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient a disposition et communique ce DAPP, ainsi complété,
selon les modalités prévues au II de I'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.
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En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif a usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé a
fin d'habitation, son propriétaire met a jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de
la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante
avant travaux. Il tient a disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de I'article R. 1334-29-5 du code
de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire
conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il
communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, a toute personne physique ou morale appelée a effectuer des travaux dans
I'immeuble bati ainsi qu'aux agents de contrdle de l'inspection du travail mentionnés a l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du
service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de I'article R. 4534-1 du code du travail, de
I'organisme professionnel de prévention du batiment et des travaux publics.

Conséquences réglementaires suivant I’état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu a partir de la grille d'évaluation de l'arrété du 12 décembre 2012, le
propriétaire met en ceuvre les préconisations mentionnées a l'article R1334-20 selon les modalités suivantes :

Score 1 - L'évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante est effectué dans
un délai maximal de trois ans a compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la derniére évaluation de
|’état de conservation, ou a I'occasion de toute modification substantielle de I'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation
en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.

Score 2 - La mesure d’empoussiérement dans |'air est effectuée dans les conditions définies a I'article R1334-25, dans un délai de trois mois
a compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la derniére évaluation de |'état de conservation.
L'organisme qui réalise les prélévements d’air remet les résultats des mesures d’empoussiérement au propriétaire contre accusé de réception.

Score 3 - Les travaux de confinement ou de retrait de I'amiante sont mis en ceuvre selon les modalités prévues a l'article R. 1334-29.

Article R1334-28 : Si le niveau d'empoussiérement mesuré dans l'air en application de I'article R1334-27 est inférieur ou égal a la valeur de
cing fibres par litre, le propriétaire fait procéder a I’évaluation périodique de I'état de conservation des matériaux et produits de la liste A
contenant de I'amiante prévue a I'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans a compter de la date de remise des résultats des mesures
d’empoussierement ou a l'occasion de toute modification substantielle de I'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussiérement mesuré dans I'air en application de I'article R1334-27 est supérieur a cing fibres par litre, le propriétaire fait
procéder a des travaux de confinement ou de retrait de I'amiante, selon les modalités prévues a l'article R1334-29.

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent étre achevés dans un délai de trente-six mois a compter de la date a laquelle sont remis au
propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d’empoussiérement ou de la derniére évaluation de I’état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent étre mises en ceuvre afin de réduire I'exposition
des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas a un niveau d'empoussiérement inférieur a cinq fibres par
litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire a aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d’implantation de I'immeuble concerné, dans un délai de deux mois a compter de la
date a laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d’empoussierement ou de la derniére évaluation de I'état de
conservation, des mesures conservatoires mises en ceuvres, et, dans un délai de douze mois, des travaux a réaliser et de I’échéancier proposé.

Article R.1334-29-3 :

I) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés a I'article R.1334-29, le propriétaire
fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, a un examen
visuel de I’état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies a I'article R.1334-25, a une mesure du niveau
d’empoussiérement dans I'air aprés démantélement du dispositif de confinement. Ce niveau doit étre inférieur ou égal a cinq fibres par litre.

II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante, il est procédé a une
évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrété mentionné a
I'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans a compter de la date a laquelle sont remis les résultats du contrdle ou a l'occasion de
toute modification substantielle de I'ouvrage ou de son usage.

III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sont effectués a
I'intérieur de batiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, a I’'examen visuel et a la
mesure d’empoussiérement dans I'air mentionnée au premier alinéa du présent article.

Détail des préconisations suivant I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Réalisation d’une « évaluation périodique », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de I'amiante, la nature et I’étendue des
dégradations qu’il présente et I’évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas a conclure a la nécessité d’une action de protection
immédiate sur le matériau ou produit, consistant a :

a) Contrdler périodiqguement que I'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s‘aggrave pas et, le cas échéant, que leur
protection demeure en bon état de conservation ;
b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

2. Réalisation d’une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de I'amiante, la nature et
I’étendue des dégradations et I’évaluation du risque de dégradation conduisent a conclure a la nécessité d’'une action de remise en état
limitée au remplacement, au recouvrement ou a la protection des seuls éléments dégradés, consistant a :

a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) Procéder a la mise en ceuvre
de ces mesures correctives afin d’éviter toute nouvelle dégradation et, dans I'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de
limiter le risque de dispersion des fibres d’amiante ;

c) Veiller a ce que les modifications apportées ne soient pas de nature a aggraver I'état des autres matériaux et produits contenant de
I’'amiante restant accessibles dans la méme zone ;

d) Controler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en
bon état de conservation.

1l est rappelé I'obligation de faire appel a une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.

3. Réalisation d’une « action corrective de second niveau », qui concerne I'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit
plus soumis a aucune agression ni dégradation, consistant a :
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a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n‘ont pas été mises en place, les mesures conservatoires
appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d’amiante. Cela peut consister a adapter, voire condamner l'usage
des locaux concernés afin d’éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de I'amiante.

Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d’empoussiérement est réalisée, conformément
aux dispositions du code de la santé publique ;

b) Procéder a une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en
compte I'intégralité des matériaux et produits contenant de I'amiante dans la zone concernée ;

c) Mettre en ceuvre les mesures de protection ou de retrait définies par I'analyse de risque ;

d) Contréler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état
de conservation.

En fonction des situations particulieres rencontrées lors de |'évaluation de I'état de conservation, des compléments et précisions a ces
recommandations sont susceptibles d'étre apportées.

7.5 - Annexe - Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de I’'amiante est un préalable a I’évaluation et a la prévention des risques liés a la présence
d’amiante dans un batiment. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées
pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de fagon permanente dans le batiment et des personnes appelées a intervenir
sur les matériaux ou produits contenant de I'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-apres rappellent les régles de base
destinées a prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, a défaut, I'exploitant) de limmeuble concerné adapte ces recommandations aux
particularités de chaque batiment et de ses conditions d’occupation ainsi qu’aux situations particuliéres rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matiere de prévention
des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de I'amiante

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme substances
cancérogénes avérées pour I'homme. Elles sont a l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plévre qui entoure les poumons
(mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 a 40
ans) apres le début de I'exposition a I'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien
entre exposition a I'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D’autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec
une exposition a I'amiante. Il s’agit exceptionnellement d’épanchements pleuraux (liquide dans la plévre) qui peuvent étre récidivants ou de
plaques pleurales (qui épaississent la plévre). Dans le cas d’empoussiérement important, habituellement d’origine professionnelle, I'amiante peut
provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire
parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut étre majoré par I’'exposition a d’autres agents cancérogénes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d’amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractere
cancérogéne, ses usages ont été restreints progressivement a partir de 1977, pour aboutir a une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de I'amiante peuvent libérer des fibres d’amiante en cas d’usure ou lors
d’interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple percage, pongage, découpe, friction...). Ces situations peuvent
alors conduire a des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de I'annexe 13-9 du code de la santé publique font I'objet d’une évaluation de
|’état de conservation dont les modalités sont définies par arrété. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de
repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De fagon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante et de
remédier au plus tot aux situations d’usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d’éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de
I'amiante et de faire appel a des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de I'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94
a R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de
I'amiante doivent en particulier étre certifiées dans les conditions prévues a l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire a partir du

ler juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur I’'enveloppe extérieure des immeubles batis et a partir du ler juillet
2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d’information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-
mieux.gouv.fr) et sur le site de I'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles (http://www.inrs.fr).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum |’émission de poussieres notamment lors d’interventions ponctuelles non répétées, par exemple :
. pergage d’'un mur pour accrocher un tableau ;
. remplacement de joints sur des matériaux contenant de I'amiante ;
. travaux réalisés a proximité d’'un matériau contenant de I'amiante en bon état, par exemple des interventions légéres dans des boitiers
électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d’une vanne sur une
canalisation calorifugée a I'amiante.

L'émission de poussiéres peut étre limitée par humidification locale des matériaux contenant de I'amiante en prenant les mesures nécessaires
pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils a vitesse lente.

Le port d’équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d’éviter la propagation de
fibres d’amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent étre jetées aprés chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de I'INRS a l'adresse suivante :
www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac a déchets a proximité immédiate de la zone de travail et d’'une éponge ou d'un
chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de I'amiante
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Constat de repérage Amiante ne FIDALGO/COLOMBES/2026/5994 (@) Amiante

Les déchets de toute nature contenant de I'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires,
dont les principales sont rappelées ci-apres, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant a un désamiantage de tout ou partie de I'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c’est-a-dire
les maitres d’ouvrage, en regle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux
dispositions de l'article L. 541-2 du code de |'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de I'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d’un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, baches, etc.) sont de la responsabilité de
I'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et traités de maniére a ne pas provoquer d’émission de
poussiéres. Ils sont ramassés au fur et a mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition
de I'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de I'amiante et par le code de l’environnement
notamment ses articles R. 551-1 a R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives a tous les ouvrages d'infrastructures en matiére de
stationnement, chargement ou déchargement de matiéres dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder a I’évacuation des déchets, hors du chantier, aussitét que
possible, dés que le volume le justifie aprés décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchéterie

Environ 10 % des décheéteries acceptent les déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages,
voire d’artisans. Tout autre déchet contenant de I'amiante est interdit en déchéterie.

A partir du ler janvier 2013, les exploitants de déchéterie ont I'obligation de fournir aux usagers les emballages et I'étiquetage appropriés aux
déchets d’amiante.

c. Filieres d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de I'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage
(chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filiéres d’élimination peuvent étre envisagées.

Les déchets contenant de I'amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent étre éliminés dans des installations de
stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié a ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit étre éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés. En particulier, les déchets
liés au fonctionnement du chantier, lorsqu’ils sont susceptibles d’étre contaminés par de I'amiante, doivent étre éliminés dans une installation de
stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés.

d. Information sur les déchéteries et les installations d’élimination des déchets d’amiante
Les informations relatives aux décheéteries acceptant des déchets d’amiante lié et aux installations d’élimination des déchets d’amiante peuvent
étre obtenues aupreés :

. de la préfecture ou de la direction régionale de I'environnement, de lI'aménagement et du logement (direction régionale et
interdépartementale de I'environnement et de I’énergie en Ile-de-France) ou de la direction de I'environnement, de I'aménagement et
du logement ;

. du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;

. de la mairie ;

. ou sur la base de données « déchets » gérée par I’Agence de I'environnement et de la maitrise de I’énergie, directement accessible sur
internet a I'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Tracabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est
téléchargeable sur le site du ministére chargé de l’environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres
intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de I'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant I'effectivité
d’une filiére d’élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d’amiante n’est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une
déchéterie pour y déposer des déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un
bordereau de suivi de déchets d’amiante, ce dernier étant élaboré par la déchéterie.

7.6 - Annexe - Autres documents

Ariane Environnement | 16 Avenue de Fredy 93250 VILLEMOMBLE | Tél. : 01.43.81.33.52 - E-mail : ariane.environnement@hotmail.fr 13/13
N°SIREN : 452900202 | Compagnie d'assurance : AXA n° 10882805304 Rapport du :

08/04/2026




)

O

environnement

Constat de risque d'exposition au plomb CREP

Numéro de dossier : FIDALGO/COLOMBES/2026/5994
Norme méthodologique employée : ~ AFNOR NF X46-030
Arrété d'application :  Arrété du 19 ao(it 2011
Date du repérage : 08/04/2026

Adresse du bien immobilier

Donneur d’ordre / Propriétaire :

Localisation du ou des batiments :
Département : ... Hauts-de-Seine

Adresse : .......... 42 bis, rue Maurice Berteaux
Commune : ....... 92700 COLOMBES
Section cadastrale V, Parcelle(s) n°
44

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :
Bat. E; Etage RDC, une chambre, Lot
numéro 42, jardin lot N° 51

Donneur d’ordre :

SARL LEROI & ASSOCIES - Me Fabien TOMMASONE
12 avenue du Général Gallieni

92000 NANTERRE

Propriétaire :

Mr et Mme FIDALGO FILIPE
42 bis, rue Maurice Berteaux
92700 COLOMBES

Le CREP suivant concerne :

X Les parties privatives

X Avant la vente

Les parties occupées

Avant la mise en location

Les parties communes d’un immeuble

Avant travaux
N.B. : Les travaux visés sont définis dans I'arrété du 19 aolt 2011 relatif aux
travaux en parties communes nécessitant I'établissement d'un CREP

L'occupant est : Le propriétaire

Nom de l'occupant, si différent du propriétaire

Présence et nombre d’enfants mineurs,

Nombre total :

dont des enfants de moins de 6 ans NON Nombre d’enfants de moins de 6 ans :
Société réalisant le constat

Nom et prénom de l'auteur du constat RIBEIRO Rui

N° de certificat de certification DTI2094 le 14/11/2022
Nom de |'organisme de certification DEKRA Certification
Organisme d’assurance professionnelle AXA

N° de contrat d'assurance 10882805304

Date de validité : 01/01/2027
Appareil utilisé

Nom du fabricant de I'appareil NITON

Modéle de I'appareil / N° de série de |'appareil XLP 300 / 26235

Nature du radionucléide Cd 109

Date du dernier chargement de la source 09/12/2021

Activité a cette date et durée de vie de la source 1480 MBq

Conclusion des mesures de concentration en plomb

Total Non mesurées Classe 0 Classe 1 Classe 2 Classe 3
Nombre d’unités
. - 4 7
de diagnostic 41 3 0 0 0
% 100 10 % 90 % 0 % 0 % 0 %
Ce Constat de Risque d’Exposition au Plomb a été rédigé par RIBEIRO Rui le 08/04/2026
conformément a la norme NF X46-030 «Diagnostic plomb — Protocole de réalisation du “":1"%“?:“'
constat de risque d’exposition au plomb>» et en application de I'arrété du 19 aolt 2011 R TSE ats

relatif au constat de risque d’exposition au plomb.

Lors de la présente mission il n'a pas été repéré de revétements contenant du plomb au-dela des seuils en vigueur.
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Constat de risque d'exposition au plomb ne° w CREP

FIDALGO/COLOMBES/2026/5994

1. Rappel de la commande et des références reglementaires

Rappel du cadre réglementaire et des objectifs du CREP

Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP), défini par les articles L.1334-5 a 10 code de la santé publique et R
1334-10 a 12, consiste a mesurer la concentration en plomb des revétements du bien immobilier, afin d'identifier ceux
contenant du plomb, qu'ils soient dégradés ou non, a décrire leur état de conservation et a repérer, le cas échéant, les
situations de risque de saturnisme infantile ou de dégradation du bati.

Les résultats du CREP doivent permettre de connaitre non seulement le risque immédiat lié a la présence de revétements
dégradés contenant du plomb (qui génerent spontanément des poussiéres ou des écailles pouvant étre ingérées par un
enfant), mais aussi le risque potentiel lié a la présence de revétements en bon état contenant du plomb (encore non
accessible).

Quand le CREP est réalisé en application des Articles L.1334-6 et L.1334-7, il porte uniguement sur les revétements
privatifs d'un logement, y compris les revétements extérieurs au logement (volet, portail, grille, ...)

Quand le CREP est réalisé en application de I'Article L.1334-8, seuls les revétements des parties communes sont
concernés (sans omettre, par exemple, la partie extérieure de la porte paliere).

La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d'application du CREP.

Si le bien immobilier concerné est affecté en partie a des usages autres que I'habitation, le CREP ne porte que sur les
parties affectées a I'habitation. Dans les locaux annexes de I'habitation, le CREP porte sur ceux qui sont destinés a un
usage courant, tels que la buanderie.

Réalisation d'un constat de risque d'exposition au plomb (CREP) :

dans les parties privatives du bien décrit ci-aprés en prévision de sa vente ( en application de I'Article L.1334-6 du code
de la santé publique) ou de sa mise en location (en application de I'Article L.1334-7 du code de la santé publique)

2. Renseignements complémentaires concernant la mission

2.1 L'appareil a fluorescence X

Nom du fabricant de I'appareil NITON
Modéele de I'appareil XLP 300
N° de série de |'appareil 26235
Nature du radionucléide Cd 109
. Activité a cette date et durée
Date du dernier chargement de la source 09/12/2021 de vie : 1480 MBq
Nom du titulaire/signataire
o
i N° T930631 RIBEIRO Rui

Autorisation/Déclaration ASN (DGSNR)

Date d’autorisation/de déclaration | Date de fin de validité (si applicable)

05/07/2018 reconduction

Nom du titulaire de I'autorisation ASN (DGSNR)

RIBEIRO Rui

Nom de la Personne Compétente
en Radioprotection (PCR)

RIBEIRO Rui

Etalon : NITON ; PIN 500-934 ; 1,04 mg/cm2 +/- 0,06 mg/cm?2

BV Foetf] . . Date de la Concentration
4 o
Veérification de la justesse de I'appareil n° de mesure vérification (mg/cm2)
Etalonnage entrée 1 08/04/2026 1(+/-0,1)
Etalonnage sortie 76 08/04/2026 1(+/-0,1)

La vérification de la justesse de I'appareil consiste a réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon a une

valeur proche du seuil.

En début et en fin de chaque constat et a chaque nouvelle mise sous tension de I'appareil une nouvelle vérification de la

justesse de I'appareil est réalisée.
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Constat de risque d'exposition au plomb ne°

FIDALGO/COLOMBES/2026/5994

() CREP

2.2 Le laboratoire d’analyse éventuel

Nom du laboratoire d’analyse

Il n'a pas été fait appel a un laboratoire d'analyse

Nom du contact

Coordonnées

Référence du rapport d’essai

Date d’envoi des prélevements

Date de réception des résultats

2.3 Le bien objet de la mission

Adresse du bien immobilier

42 bis, rue Maurice Berteaux 92700 COLOMBES

Description de I'ensemble immobilier

Habitation (partie privative d'immeuble)
Ensemble des parties privatives

Année de construction

< 1949

Localisation du bien objet de la mission

Bat. E; Etage RDC, une chambre
Lot numéro 42, jardin lot N° 51, Section cadastrale V,
Parcelle(s) n° 44

Nom et coordonnées du propriétaire ou du
syndicat de copropriété (dans le cas du CREP
sur parties communes)

Mr et Mme FIDALGO FILIPE
42 bis, rue Maurice Berteaux
92700 COLOMBES

L'occupant est :

Le propriétaire

Date(s) de la visite faisant I'objet du CREP

08/04/2026

Croquis du bien immobilier objet de la
mission

Voir partie « 5 Résultats des mesures »

Liste des locaux visités
Rez de chaussée - Entrée-cuisine,
Rez de chaussée - Séjour,

Rez de chaussée - Chambre,
Rez de chaussée - Salle d'eau,
Rez de chaussée - Remise

Liste des locaux non visités ou non mesurés (avec justification)

Néant

3. Méthodologie employée

La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revétements ont été réalisées selon
I'arrété du 19 ao(it 2011 et la norme NF X 46-030 «Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat
de Risque d’Exposition au Plomb». Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées a
I'aide d'un appareil portable a fluorescence X capable d’analyser au moins la raie K du spectre de
fluorescence émis en réponse par le plomb, et sont exprimées en mg/cm2,

Les éléments de construction de facture récente ou clairement identifiables comme postérieurs au 1ler
janvier 1949 ne sont pas mesurés, a |'exception des huisseries ou autres éléments métalliques tels que
volets, grilles,... (ceci afin d’identifier la présence éventuelle de minium de plomb). Bien que pouvant étre
relativement épais, les enduits sont aussi a considérer comme des revétements susceptibles de contenir du
plomb. D’autres revétements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette,
tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent
masquer un autre revétement contenant du plomb et sont donc a analyser.

Les revétements de type carrelage contiennent souvent du plomb, mais ils ne sont pas visés par le présent

arrété car ce plomb n’est pas accessible.
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Constat de risque d'exposition au plomb n° w CREP
FIDALGO/COLOMBES/2026/5994

3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence X

Les mesures par fluorescence X effectuées sur des revétements sont interprétées en fonction de la valeur de
référence fixée par l'arrété du 19 aolt 2011 relatif au constat de risque d’exposition au plomb (article 5) : 1
mg/cm2,

3.2 Stratégie de mesurage

Sur chaque unité de diagnostic recouverte d'un revétement, I'auteur du constat effectue :

e 1 seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb a une concentration supérieure ou égale au seuil
de 1 milligramme par centimétre carré (1 mg/cm?2) ;

e 2 mesures si la premiére ne montre pas la présence de plomb a une concentration supérieure ou égale
au seuil de 1 milligramme par centimétre carré (1 mg/cm?2) ;

e 3 mesures si les deux premiéres ne montrent pas la présence de plomb a une concentration supérieure
ou égale au seuil de 1 milligramme par centimetre carré (1 mg/cm2), mais que des unités de diagnostic
du méme type ont été mesurées avec une concentration en plomb supérieure ou égale a ce seuil dans
un méme local.

Dans le cas ou plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées a des
endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs.

3.3 Recours a I'analyse chimique du plomb par un laboratoire

L'auteur du constat tel que défini a I'Article 4 de I'Arrété du 19 ao(it 2011 peut recourir a des prélevements
de revétements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble selon la norme NF
X 46-031 «Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble
du plomb», dans le cas suivant :

e lorsque l'auteur du constat repére des revétements dégradés et qu’il estime ne pas pouvoir conclure
guant a la présence de plomb dans ces revétements.

Le prélevement est réalisé conformément aux préconisations de la norme NF X 46-030 «Diagnostic Plomb —
Protocole de réalisation du Constat de Risque d’Exposition au Plomb» précitée sur une surface suffisante
pour que le laboratoire dispose d‘un échantillon permettant I'‘analyse dans de bonnes conditions
(prélevement de 0,5 g a 1 g).

L’ensemble des couches de peintures est prélevé en veillant a inclure la couche la plus profonde. L'auteur du
constat évite le prélevement du substrat ou tous corps étrangers qui risquent d’avoir pour effet de diluer la
concentration en plomb de I’échantillon. Le prélévement est réalisé avec les précautions nécessaires pour
éviter la dissémination de poussiéres.

Quel que soit le résultat de I'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la fraction
acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure a 1,5 mg/g

4. Présentation des résultats

Afin de faciliter la localisation des mesures, I'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones,
auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d’écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

e la zone de l'accés au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont
nommeées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre ;
e la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d’un local, la plinthe du méme mur, l'ouvrant d’un
portant ou le dormant d’une fenétre, ...) faisant I'objet d’'une mesure sont classées dans le tableau des
mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant méme substrat et
méme historique en matiére de construction et de revétement.
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() CREP

Concentration en plomb Nature des dégradations Classement

< seuils 0

Non dégradé ou non visible 1

> seuils Etat d’'usage 2

Dégradé 3

5. Résultats des mesures
Total UD Nonl Classe 0 | Classe 1 | Classe 2 | Classe 3
mesurees

Rez de chaussée - Entrée-cuisine 9 1 (11 %) 8 (89 %) - -
Rez de chaussée - Séjour 8 - 8 (100 %) - -
Rez de chaussée - Chambre 9 - 9 (100 %) - -
Rez de chaussée - Salle d'eau 9 3 (33 %) 6 (67 %) - -
Rez de chaussée - Remise 6 - 6 (100 %) - -
TOTAL 41 4 (10 %) 37 (90 %) - -

Rez de chaussée - Entrée-cuisine
Nombre d'unités de diagnostic : 9 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

Mesure

N° Zone Unité de diagnostic Substrat | Revétement apparent | Localisation mesure (mglem?) Etat de conservation |Classement UD Observation

g A Mur Platre Peinture ?)Zﬁiiz ';23?: ((: 112)) 8(1)2 0

g B Mur Platre Peinture Ezgiiz E\ZET: ((: ::11)) 812 0

g C Mur Platre Peinture Ezrrttiiee 223?2 ((: 11::)) 0(_)1 0

g D Mur Platre Peinture ‘[’)thii'z Ezzf: ((: 11:]‘)) g:g 0

101 € Mur Platre Peinture zgr:i‘; basse ((: 11;]”)) 91 0

1?, F Mur Platre Peinture Zzaarr‘tiii zng: ((: 112)) g:?g 0

12 Plafond Platre papier peint :Z:E:Z ; g?g 0

- Plinthes Carrelage Non mesurée - NM Absence de revétement
1(73 Porte Bois Peinture pahr:iies;(:i!;ile gg 0

Rez de chaussée - Séjour
Nombre d'unités de diagnostic : 8 - Nombre

d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

Mesure

N° Zone Unité de diagnostic Substrat | Revétement apparent | Localisation mesure (mglcm?) Etat de conservation |Classement UD Observation
13 A Mur Platre Peinture ;p)z':tiiz Ezﬁf: ((: 11 nn:)) ggg 0
5? B Mur Platre Peinture Ezﬁiiz E\ilsjz ((: 11 2)) 06?12 0
gg C Mur Platre Peinture EZﬁiiZ Elejee ((: 11 2)) 09‘119 0
gg D Mur Platre Peinture EZﬁiiZ Eilsjz ((: 11 nT)) 883 0
5673 Plafond Platre Peinture mosure ; 8:12 0
gg Plinthes Bois Peinture meaire ; g:% 0
2(1) Fenétre intérieure Bois Peinture pahrﬂie;s;neorilile 81; 0
gg Fenétre extérieure Bois Peinture pahrﬂiesgne(:il;ile 883 0
Rez de chaussée - Chambre
Nombre d'unités de diagnostic : 9 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %
N° Zone Unité de diagnostic Substrat | Revétement apparent | Localisation mesure (mglsélr:i) Etat de conservation |Classement UD Observation
gg A Mur Platre toile de verre peinte zzrrttiiee Ezzfs ((: 11::)) 8?‘7‘ 0
2‘73 B Mur Platre toile de verre peinte zgl:tiii :2?;: ((: 11::)) 8?§ 0
gg C Mur Platre toile de verre peinte zz?tiiz :’Zﬁf: ((: 11::)) 812 0
2? D Mur Platre toile de verre peinte F)zl:tiiz Eiﬁf: ((: 11:11)) 813 0
25 Plafond Platre Peinture e ; g:g? 0
:g Plinthes Bois Peinture mz:ﬂ: ; gg;’ 0
46 Fenétre intérieure Bois Peinture partie mobile 0.06 0
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47 huisserie 0.01

48 Fenétre extérieure Bois Peinture partlg molblle 014 0
49 huisserie 0.1

50 . . partie mobile 0.19

51 Porte Bois Peinture huisserie 011 0

Rez de chaussée - Salle d'eau
Nombre d'unités de diagnostic : 9 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

Mesure

N° Zone Unité de diagnostic Substrat | Revétement apparent | Localisation mesure ) Etat de conservation |Classement UD Observation

52 A . partie basse (< 1m) 0.1

53 A Mur Platre Peinture partie haute (> 1m) 047 0

54 N . partie basse (< 1m) 0

55 B Mur Platre Peinture partie haute (> 1m) 0.07 0

56 A . partie basse (< 1m) 0.02

57 C Mur Platre Peinture partie haute (> 1m) 0.19 0

58 . . partie basse (< 1m) 0

59 D Mur Platre Peinture partie haute (> 1m) 0.11 0

60 A . mesure 1 0.04

61 Plafond Platre Peinture mesure 2 0.18 0

- Plinthes Carrelage Non mesurée - NM Absence de revétement
- Fenétre intérieure PVC Non mesurée - NM Absence de revétement
- Fenétre extérieure PVC Non mesurée - NM Absence de revétement
62 . . partie mobile 0.18

63 Porte Bois Peinture huisserie 0.02 0

Rez de chaussée - Remise
Nombre d'unités de diagnostic : 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

Mesure

N° Zone Unité de diagnostic Substrat | Revétement apparent | Localisation mesure (mglcm?) Etat de conservation |Classement UD Observation
gg A Mur Platre Peinture ’;Zr;iiz E\iﬁi ((: 11 rr:)) 8?‘7‘ 0
g? B Mur Platre Peinture EZTiZ Ezlsjz ((: 11 rr:)) g:); 0
gg Cc Mur Platre Peinture Zzgiiz 223?: ((: 11nn11)) 812 0
oo Mur Platre Peinture ‘;Zgii‘; basse ((: 11;‘)) o 0
I Plafond - lambris bois mesure 1 g8 0
;g Porte Bois Peinture pahrﬂies;neorilje 8(1); 0

NM : Non mesuré car l'unité de diagnostic n'est pas visée par la réglementation.
* |'état de conservation sera, le cas échéant, complété par la nature de la dégradation.

Localisation des mesures sur croquis de repérage

Entrée-cuisine
1 Séjour
Chambre
| I Sallc,d"cau
I | |
ST T
Remise
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6. Conclusion

6.1 Classement des unités de diagnostic

Les mesures de concentration en plomb sont regroupées dans le tableau de synthése suivant :

Total Non mesurées Classe 0 Classe 1 Classe 2 Classe 3
Nombre
d’unités 41 4 37 0 0 0
de diagnostic
% 100 10 % 90 % 0 % 0 % 0 %

6.2 Recommandations au propriétaire

Le plomb (principalement la céruse) contenu dans les revétements peut provoquer une
intoxication des personnes, en particulier des jeunes enfants, dés lors qu'il est inhalé ou ingéré.
Les travaux qui seraient conduits sur les surfaces identifiées comme recouvertes de peinture
d’une concentration surfacique en plomb égale ou supérieure a 1 mg/cm?2 devront s’accompagner
de mesures de protection collectives et individuelles visant a contrbler la dissémination de
poussiéres toxiques et a éviter toute exposition au plomb tant pour les intervenants que pour les
occupants de l'immeuble et la population environnante.

Lors de la présente mission il n'a pas été repéré de revétements contenant du plomb au-dela des
seuils en vigueur.

6.3 Commentaires

Constatations diverses :
Néant

Validité du constat :

Du fait de I'absence de revétement contenant du plomb ou la présence de revétements contenant du plomb
a des concentrations inférieures aux seuils définis par arrété des ministres chargés de la santé et de la
construction, il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat a chaque mutation. Le présent constat sera
joint a chaque mutation

Documents remis par le donneur d’ordre a I'opérateur de repérage :
Néant

Représentant du propriétaire (accompagnateur) :
Me Charles
6.4 Situations de risque de saturnisme infantile et de dégradation du bati

(Au sens des articles 1 et 8 du texte 40 de l'arrété du 19 ao(t 2011 relatif au Constat de Risque d'Exposition
au Plomb)

Situations de risque de saturnisme infantile

Au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50% d’unités de diagnostic
NON

de classe 3
NON L'ensemble des locaux objets du constat présente au moins 20% d’unités de diagnostic de classe 3

Situations de dégradation de bati

NON Les locaux objets du constat présentent au moins un plancher ou plafond menacgant de s’effondrer
ou en tout ou partie effondré
NON Les locaux objets du constat présentent des traces importantes de coulures, de ruissellements ou

d’écoulements d’eau sur plusieurs unités de diagnostic d'une méme piéce

Les locaux objets du constat présentent plusieurs unités de diagnostic d'une méme piéce
recouvertes de moisissures ou de nombreuses taches d’humidité.

NON

Ariane Environnement | 16 Avenue de Fredy 93250 VILLEMOMBLE | Tél. : 01.43.81.33.52 - E-mail : ariane.environnement@hotmail.fr 8/1 1
N°SIREN : 452900202 | Compagnie d'assurance : AXA n° 10882805304 Rapport du :

08/04/2026
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6.5 Transmission du constat a I'agence régionale de santé

Si le constat identifie au moins I'une de ces cing situations, son auteur transmet, dans un délai de cinq
NON | jours ouvrables, une copie du rapport au directeur général de I'agence régionale de santé
d’implantation du bien expertisé en application de l'article L.1334-10 du code de la santé publique.

En application de I’Article R.1334-10 du code de la santé publique, I'auteur du présent constat
informe de cette transmission le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l’exploitant du
local d’hébergement

Remarque : Néant
Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par

DEKRA Certification - Immeuble la Boursidiére - Porte I - Rue de La Boursidiére
92350 LE PLESSIS-ROBINSON

Fait a VILLEMOMBLE, le 08/04/2026
Par : RIBEIRO Rui

16 avenue redy. 9 1
ariane.environnegfent@hotmail.fr
RCS BOBIGN 2 900 202
CODE N 120B

7. Obligations d’informations pour les propriétaires

Décret n°® 2006-474 du 25 avril 2006 relatif a la lutte contre le saturnisme, Article R.1334-12 du code de la
santé publique :

«L'information des occupants et des personnes amenées a exécuter des travaux, prévue par |'article L.1334-
9 est réalisée par la remise du constat de risque d’exposition au plomb (CREP) par le propriétaire ou
I’'exploitant du local d’hébergement.»

«Le CREP est tenu par le propriétaire ou l'exploitant du local d’hébergement a disposition des agents ou
services mentionnés a l'Article L.1421-1 du code de la santé publique ainsi, le cas échéant, des agents
chargés du controle de la réglementation du travail et des agents des services de prévention des organismes
de Sécurité Sociale.»

Article 11334-9 .

Si le constat, établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6 a L. 1334-8, met en évidence la
présence de revétements dégradés contenant du plomb a des concentrations supérieures aux seuils définis
par l'arrété mentionné a l'article L. 1334-2, le propriétaire ou I'exploitant du local d'hébergement doit en
informer les occupants et les personnes amenées a faire des travaux dans l'immeuble ou la partie
d'immeuble concerné. Il procéde aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb,
tout en garantissant la sécurité des occupants. En cas de location, lesdits travaux incombent au propriétaire
bailleur. La non-réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du
logement, constitue un manquement aux obligations particulieres de sécurité et de prudence susceptible
d'engager sa responsabilité pénale.
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8. Information sur les principales reglementations et recommandations en
matiére d’exposition au plomb

8.1 Textes de référence

Code de la santé publique :

e Code de la santé publique : Articles L.1334-1 a L.1334-12 et Articles R.1334-1 a R.1334-13 (lutte contre
la présence de plomb) ;

e Loi n° 2004-806 du 9 aolt 2004 relative a la politique de santé publique Articles 72 a 78 modifiant le code
de la santé publique ;

e Décret n°® 2006-474 du 25 avril 2006 relatif a la lutte contre le saturnisme ;

e Arrété du 19 aout 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb.

Code de la construction et de I’habitat :

e Code de la construction et de I'habitation : Articles L.271-4 a L.271-6 (Dossier de diagnostic technique) et
Articles R.271-1 a R.271-4 (Conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;

e Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et a la construction ;

e Décret n°® 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le
code de la construction et de I'habitation et le code de la santé publique.

Code du travail pour la prévention des risques professionnels liés a I'exposition au plomb :

e Code du travail : Articles L.233-5-1, R.231-51 a R.231-54, R.231-56 et suivants, R.231-58 et suivants,
R.233-1, R.233-42 et suivants ;

e Décret n° 2001-97 du 1ler février 2001 établissant les régles particulieres de prévention des risques
cancérogenes, mutageénes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;

e Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en ceuvre
et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis a I'Article L.233-5-1
du code du travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vétements de travail) ;

e Décret n°® 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif a la prévention du risque chimique et modifiant le code
du travail ;

e Loi n°® 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue
de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes
relatives a la santé et a la sécurité du travail (Equipements de travail) ;

e Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif a la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 a
R.231-54 du code du travail) ;

e Arrété du 19 mars 1993 fixant, en application de I'Article R.237-8 du code du travail, la liste des travaux
dangereux pour lesquels il est établi un plan de prévention.

8.2 Ressources documentaires

Documents techniques :

e Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;

» Guide a l'usage des professionnels du batiment, Peintures au plomb, Aide au choix dune technique de
traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Editions OPPBTP 4e trimestre 2001 ;

e Document ED 909 Interventions sur les peintures contenant du plomb, prévention des risques
professionnels, INRS, avril 2003 ;

e Norme AFNOR NF X 46-030 «Diagnostic plomb — Protocole de réalisation du constat de risque d’exposition
au plomb».

Sites Internet :

¢ Ministére chargé de la santé (textes officiels, précautions a prendre en cas de travaux portant sur des
peintures au plomb, obligations des différents acteurs, ...) :
http://www.sante.gouv.fr (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)

¢ Ministére chargé du logement :
http://www.logement.gouv.fr

¢ Agence nationale de I'habitat (ANAH) :
http://www.anah.fr/ (fiche Peintures au plomb disponible, notamment)

¢ Institut national de recherche et de sécurité (INRS) :
http://www.inrs.fr/ (régles de prévention du risque chimique, fiche toxicologique plomb et composés
minéraux, ...)
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9. Annexes

9.1 Notice d’'Information

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez, comporte des revétements contenant du plomb : sachez
que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

- Le constat de risque d’exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revétements : lisez-le
attentivement !

- La présente notice d’information résume ce que vous devez savoir pour éviter l’exposition au plomb dans ce
logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou
irréversibles (atteinte du systéme nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans I'organisme, le plomb est
stocké, notamment dans les os, d’ol il peut étre libéré dans le sang, des années ou méme des dizaines d’années plus
tard. L’intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulierement grave chez le jeune
enfant. Les femmes en age de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb
peut traverser le placenta et contaminer le foetus.

Les mesures de prévention en présence de revétements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures
souvent recouvertes par d’autres revétements depuis, peuvent étre dégradés a cause de I'humidité, a la suite d'un choc,
par grattage ou a l'occasion de travaux : les écailles et la poussiére ainsi libérées constituent alors une source
d’intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d’exposition au plomb dans |’habitation.

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu’elles sont en bon état ou inaccessibles. En
revanche, le risque apparait dés qu’elles s’écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s’intoxiquer :

e S'il porte a la bouche des écailles de peinture contenant du plomb ;
e S'il se trouve dans une piéce contaminée par des poussiéres contenant du plomb ;
e S’il reste a proximité de travaux dégageant des poussiéres contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n’est dangereux
gu’en cas d’ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenétre n’est
dangereux que si I'enfant a accés a ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts apres les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s’intoxique :

e Surveillez I'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qu’elles
s’'aggravent.

e Luttez contre I'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;

e Evitez le risque d’accumulation des poussiéres : ne posez pas de moquette dans les piéces ol l'enfant joue,
nettoyer souvent le sol, les rebords des fenétres avec une serpilliere humide ;

e Veillez a ce que votre enfant n’ait pas accés a des peintures dégradées, a des papiers peints contenant une feuille
de plomb, ou a du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenétres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revétements contenant du plomb : prenez des précautions

e Si vous confiez les travaux a une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d’exposition au plomb,
afin qu’elle mette en ceuvre les mesures de prévention adéquates ;

e Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. Avant tout retour d’un enfant
aprés travaux, les locaux doivent étre parfaitement nettoyés ;

e Sivous réalisez les travaux vous-méme, prenez soin d’éviter la dissémination de poussiéres contaminées dans tout
le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous étes enceinte :

* Ne réalisez jamais vous-méme des travaux portant sur des revétements contenant du plomb ;
e Eloignez-vous de tous travaux portant sur des revétements contenant du plomb

Si vous craignez qu’il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en a votre médecin (généraliste,
pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de
plomb dans le sang (plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent étre obtenues auprés des
directions départementales de I'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur
les sites Internet des ministéres chargés de la santé et du logement.

9.2 Illustrations Aucune photol/illustration n'a été jointe a ce rapport.

9.3 Analyses chimiques du laboratoire

Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire.
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Rapport de I'état relatif a la présence de termites dans le batiment

Numéro de dossier : FIDALGO/COLOMBES/2026/5994
Norme méthodologique employée : AFNOR NF P 03-201 - Février 2016
Date du repérage : 08/04/2026
Heure d’arrivée : 14 h 00
Temps passé sur site : 01 h 00

A. - Désignation du ou des batiments

Localisation du ou des batiments :

Département :......ocevvnenens Hauts-de-Seine
Adresse @ ....ooviiiiiiiiiinnn, 42 bis, rue Maurice Berteaux
CommuNE @ .o 92700 COLOMBES

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

..................................... Bat. E; Etage RDC, une chambre, Lot numéro 42, jardin lot N° 51
Section cadastrale V, Parcelle(s) n° 44

Informations collectées aupres du donneur d'ordre :

O présence de traitements antérieurs contre les termites
O présence de termites dans le batiment

O Fourniture de la notice technique relatif a I'article R 131-3 du CCH si date du dépét de
la demande de permis de construire ou date d'engagement des travaux postérieure au
01/11/2006

Documents fournis:

..................................... Néant

Désignation du (ou des) batiment(s) et périmétre de repérage :

..................................... Habitation (partie privative d'immeuble)

..................................... Ensemble des parties privatives

Situation du bien en regard d’un arrété préfectoral pris en application de I'article L 131-5 du CCH :

..................................... Le bien est situé dans une zone soumise a un arrété préfectoral:

92700 COLOMBES (Information au 16/01/2026) Niveau d'infestation inconnu Arrété préfectoral

Liste des arrétés 22-déc-04 - Arrété préfectoral - DDE SH/SIHD n*2004/355

B. - Désignation du client

Désignation du client :
Nom et prénom :.............. Mr et Mme FIDALGO FILIPE
Adresse @ ...ooiviiiiiiiiiiiinnns 42 bis, rue Maurice Berteaux 92700 COLOMBES
Si le client n'est pas le donneur d'ordre :
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : Autre
Nom et prénom :.............. SARL LEROI & ASSOCIES - Me Fabien TOMMASONE
Adresse @ .ovvvviviiiiiiinininens 12 avenue du Général Gallieni
92000 NANTERRE

C. - Désignation de I'opérateur de diagnostic

Identité de l'opérateur de diagnostic :

NOM €t PréNOM = ..vuiuiiiiiiiieeeeeeeeeeeens RIBEIRO Rui
Raison sociale et nom de l'entreprise : ......... Ariane Environnement
AdrESSE & it 16 Avenue de Fredy

93250 VILLEMOMBLE
NUMEro SIRET :.i.iiiiiiiiiiieeeee e 45290020200022
Désignation de la compagnie d'assurance : ...AXA
Numéro de police et date de validité : .......... 10882805304 - 01/01/2027

Certification de compétence DTI2094 délivrée par : DEKRA Certification, le 13/12/2022
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Etat relatif a la présence de termites n°
FIDALGO/COLOMBES/2026/5994

W Termites

D. - Identification des batiments et des parties de batiments visités et des éléments infestés
ou ayant été infestés par les termites et ceux qui ne le sont pas :

Liste des pieces visitées :

Rez de chaussée - Entrée-cuisine,
Rez de chaussée - Séjour,

Rez de chaussée - Chambre,
Rez de chaussée - Salle d'eau,

Rez de chaussée - Remise

Batiments et parties de
batiments visités (1)

Ouvrages, parties d’ouvrages et éléments examinés

(2)

Résultats du diagnostic d’infestation (3)

Rez de chaussée -
Entrée-cuisine

Sol - Carrelage

Absence d'indice *

Mur - A, B, C, D, E, F - Platre et Peinture

Absence d'indice

Plafond - Platre et papier peint

Absence d'indice

Plinthes - Carrelage

Absence d'indice

Porte - Bois et Peinture

x| ¥ x| %

Absence d'indice

Rez de chaussée -
Séjour

Sol - Parquet

Absence d'indice *

Mur - A, B, C, D - Platre et Peinture

Absence d'indice

Plafond - Platre et Peinture

Absence d'indice

Plinthes - Bois et Peinture

Absence d'indice

Fenétre - Bois et Peinture

X | ¥ | % | ¥

Absence d'indice

Rez de chaussée -
Chambre

Sol - Parquet

Absence d'indice *

Mur - A, B, C, D - Platre et toile de verre peinte

Absence d'indice *

Plafond - Platre et Peinture

Absence d'indice *

Plinthes - Bois et Peinture

Absence d'indice *

Fenétre - Bois et Peinture

Absence d'indice *

Porte - Bois et Peinture

Absence d'indice *

Rez de chaussée - Salle
d'eau

Sol - Carrelage

Absence d'indice *

Mur - A, B, C, D - Platre et Peinture

Absence d'indice

Plafond - Platre et Peinture

Absence d'indice

Plinthes - Carrelage

Fenétre - PVC

X
*
Absence d'indice *
Absence d'indice *

*

Porte - Bois et Peinture

Absence d'indice

Rez de chaussée -
Remise

Sol - Carrelage

Absence d'indice *

Mur - A, B, C, D - Platre et Peinture

Absence d'indice *

Plafond - lambris bois

Absence d'indice *

Porte - Bois et Peinture

Absence d'indice *

(1) Identifier notamment chaque batiment et chacune des pieces du batiment.
(2) Identifier notamment : ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes...

(3) Mentionner les indices ou |'absence d’indices d’infestation de termites et en préciser la nature et la localisation.
* Absence d'indice = absence d'indice d'infestation de termites.

E. - Catégories de termites en cause :

La mission et son rapport sont exécutés conformément a la norme AFNOR NF P 03-201 (Février 2016) et a
I'arrété du 07 mars 2012 modifiant I'arrété du 29 mars 2007.

La recherche de termites porte sur différentes catégories de termites :

- Les termites souterrains,

regroupant cing espéces identifiées en France métropolitaine

(Reticulitermes flavipes, reticulitermes lucifugus, reticulitermes banyulensis, reticulitermes grassei et
reticulitermes urbis) et deux espéces supplémentaires dans les DOM (Coptotermes et heterotermes),

- Les termites de bois sec, regroupant les kalotermes flavicolis présent surtout dans le sud de la
France métropolitaine et les Cryptotermes présent principalement dans les DOM et de fagon ponctuelle en

métropole.
- Les termites arboricoles, appartiennent au genre Nasutitermes présent presque exclusivement
dans les DOM.
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Etat relatif a la présence de termites n°
FIDALGO/COLOMBES/2026/5994

W Termites

Les principaux indices d'une infestation sont :
- Altérations dans le bois,

- Présence de termites vivants,

- Présence de galeries-tunnels (cordonnets) ou concrétions,
- Cadavres ou restes d’individus reproducteurs,

- Présence d’orifices obturés ou non.

Rappels reglementaires :

L 131-3 du CCH : Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés, un arrété préfectoral, pris sur
proposition ou apres consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou susceptibles de I'étre a court
terme. Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de mérule sont identifiés, un arrété préfectoral, consultable en p réfecture,
pris sur proposition ou apres consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones de présence d'un risque de mérule.

Article L126-24 du CCH : En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bdti situé dans une zone délimitée en application du premier
alinéa de I'article L. 131-3, un état relatif a la présence de termites est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux
articles L. 271-4 a L. 271-6.

Article L 112-17 du CCH : Les regles de construction et d'aménagement applicables aux ouvrages et locaux de toute nature quant a leur
résistance aux termites et aux autres insectes xylophages sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces régles peuvent étre adaptées a la
situation particuliére de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin.

F. — Identification des batiments et parties du batiment (pieces et volumes) n'ayant pu étre
visités et justification :

Néant

G. - Identification des ouvrages, parties d'ouvrages et éléments qui n'ont pas été examinés et
justification :

Liste des ouvrages, parties

L lisation
ol d’ouvrages

Motif

Néant

Nota : notre cabinet s’engage a retourner sur les lieux afin de compléter le constat aux parties dimmeubles non visités,
deés lors que les dispositions permettant un contréle des zones concernées auront été prises par le propriétaire ou son
mandataire.

H. - Constatations diverses :

Localisation

Liste des ouvrages, parties

Observations et constatations diverses

d’ouvrages
Néant - -

Note 1: Les indices d’infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de maniéere
générale pour information du donneur d’ordre, il n‘est donc pas nécessaire d’en indiquer la nature,
le nombre et la localisation précise. Si le donneur d’ordre le souhaite, il fait réaliser une recherche
de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF-P 03-200.

I. - Moyens d'investigation utilisés :

La mission et son rapport sont exécutés conformément a la norme AFNOR NF P 03-201 (Février 2016), a
I'article L131-3, L126-6, L126-24 et R. 126-42, D126-43, L 271-4 a 6 et a l'arrété du 07 mars 2012
modifiant I'arrété du 29 mars 2007. La recherche de termites porte sur les termites souterrain, termites de
bois sec ou termites arboricole et est effectuée jusqu’a 10 metres des extérieurs de I'habitation, dans la
limite de la propriété.

Moyens d’investigation :
Examen visuel des parties visibles et accessibles.
Sondage manuel systématique des boiseries a I'aide d’un poingon.
Utilisation d’un ciseau a bois en cas de constatation de dégradations.
Utilisation d’une échelle en cas de nécessité.
A I'extérieur une hachette est utilisée pour sonder le bois mort.
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Etat relatif a la présence de termites n°

FIDALGO/COLOMBES/2026/5994

W Termites

Représentant du propriétaire (accompagnateur) :Me FABIEN TOMMASONE

Commentaires (Ecart par rapport a la norme, ...) :

J. - VISA et mentions :

Mention 1 : Le présent rapport n‘a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité a I’état

relatif a la présence de termite dans le bdtiment objet de la mission.

Mention 2 : L’intervention n‘a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois

Nota 2 :

Nota 3 :

Nota 4 :

et matériaux.

Visite effectuée le 08/04/2026.

Fait a VILLEMOMBLE, le 08/04/2026

16 avenue' i
ariane.environnepfent@hotmail.fr
RCS BOBIGNY : 452 900 202

Par : RIBEIRO Rui

Tedy. 9350, Villemomble

Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de
l'infestation prévue aux articles R.126-2 et L.126-4 du code de la construction et de I’habitation.
Conformément a l'article L-271-6 du CCH, I'opérateur ayant réalisé cet état relatif a la présence de
termites n’a aucun lien de nature a porter atteinte a son impartialité et a son indépendance ni avec
le propriétaire ou son mandataire qui fait appel a lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des
travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d’établir cet état.

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par DEKRA
Certification Immeuble la Boursidiére - Porte I - Rue de La Boursidiére 92350 LE PLESSIS-
ROBINSON

Cachet de I'entreprise

ariane.environnepfent@hotmail fr

nement
5 \ﬁilemofnb\e

2 900 202

Annexe - Croquis de repérage
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Etat relatif a la présence de termites n°
FIDALGO/COLOMBES/2026/5994

W Termites

Entrée-cuisine

Séjour

Chambre

Salle d'cau

Remise

Annexe - Ordre de mission / Assurance / Attestation sur I’'honneur

Aucun document n'a été mis en annexe
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DA

O

environnement

Etat de I'Installation Intérieure d’Electricité

Numéro de dossier : FIDALGO/COLOMBES/2026/5994
Norme méthodologique employée : AFNOR NF C 16-600 (juillet 2017)
Date du repérage : 08/04/2026
Heure d’arrivée : 14 h 00
Durée du repérage : 01 h 00

La présente mission consiste, suivant l'arrété du 28 septembre 2017 et du 4 avril 2011, a établir un état de l'installation électrique,
en vue d’évaluer les risques pouvant porter atteinte a la sécurité des personnes. (Application des articles L. 134-7 du code de la
construction et de I'habitation). En aucun cas, il ne s’agit d’'un contréle de conformité de l'installation vis-a-vis de la réglementation

en vigueur. Cet état de I'installation intérieure d’électricité est valable 3 ans pour la vente et 6 ans pour la location.

A. - Désignation et description du local d’habitation et de ses dépendances

Localisation du local d’habitation et de ses dépendances :

Type dimmeuble :.......ccocveeeen. Appartement

Adresse @ .oovvvvviiiiiiiiiie s 42 bis, rue Maurice Berteaux

COMMUNE & i eiiee s 92700 COLOMBES

Département : .....cocevviiiiiiiiinns Hauts-de-Seine

Référence cadastrale :.............. Section cadastrale V, Parcelle(s) n° 44, identifiant fiscal : N/A

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :
Bat. E; Etage RDC, une chambre, Lot numéro 42, jardin lot N° 51

Périmetre de repérage :............ Ensemble des parties privatives
Année de construction :............ < 1949

Année de l'installation : ............ Inconnue

Distributeur d’électricité :.......... Enedis

Parties du bien non visitées :..... Néant

B. - Identification du donneur d’ordre

Identité du donneur d’ordre :
Nom et prénom :......coevvvnvnnnnnns SARL LEROI & ASSOCIES - Me Fabien TOMMASONE
AdreSSe : .ivvvvvriiiiiieieieieieans 12 avenue du Général Gallieni
92000 NANTERRE
Téléphone et adresse internet :.. Non communiqués
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéress¢) : Autre

Propriétaire du local d’habitation et de ses dépendances:

Nom et prénom :.........cceevenenens Mr et Mme FIDALGO FILIPE

Adresse @ .oooiiiiiiiiii 42 bis, rue Maurice Berteaux
92700 COLOMBES

C. - Identification de |I'opérateur ayant réalisé |'intervention et signé le rapport

Identité de l'opérateur de diagnostic :

NOM et Prénom . .ccviiiiiiii i iieneans RIBEIRO Rui

Raison sociale et nom de I'entreprise : ...... Ariane Environnement
AdreSSE & it 16 Avenue de Fredy
.......................................................... 93250 VILLEMOMBLE
NUMEro SIRET © ..iviiiiiiiiiiiieienaneneans 45290020200022
Désignation de la compagnie d'assurance : AXA

Numéro de police et date de validité : ....... 10882805304 - 01/01/2027

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par DEKRA Certification le 27/10/2023
jusqu’au 27/10/2030. (Certification de compétence DTI2094)
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Etat de I'Installation Intérieure d’Electricité n°
FIDALGO/COLOMBES/2026/5994

Electricité

D. - Rappel des limites du champ de réalisation de I'état de I'installation intérieure d’électricité

L'état de l'installation intérieure d'électricité porte sur I'ensemble de l'installation intérieure d'électricité a basse tension des
locaux a usage d'habitation située en aval de I'appareil général de commande et de protection de cette installation. II ne
concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes, destinés a étre reliés
a l'installation électrique fixe, ni les installations de production ou de stockage par batteries d'énergie électrique du générateur
jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement a l'installation intérieure. Il ne
concerne pas non plus les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'alarme,
etc., lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une tension inférieure ou égale a 50 V en courant alternatif et 120 V
en courant continu.

L'intervention de l'opérateur réalisant I'état de l'installation intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants visibles,
visitables, de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de l'installation électrique (hormis le
démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des cables.

Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas étre repérés, notamment :

> les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros ceuvre ou le second ceuvre ou masquées
par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boites de connexion,
conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la magonnerie, luminaires des piscines
plus particulierement) ;

> les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques aprés démontage de leur capot ;

> inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des
conducteurs sur toute la longueur des circuits;

E. - Synthése de I’état de I'installation intérieure d’électricité

E.1. Anomalies et/ou constatations diverses relevées

0O L'installation intérieure d’électricité ne comporte aucune anomalie et ne fait pas I'objet de constatations
diverses.
O L'installation intérieure d’électricité ne comporte aucune anomalie, mais fait I'objet de constatations
diverses.
L'installation intérieure d’électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire
O de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d’éliminer les
dangers qu’elle(s) présente(nt). L'installation ne fait pas I'objet de constatations diverses.
L'installation intérieure d’électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire
de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d’éliminer les
dangers qu’elle(s) présente(nt). L'installation fait également I'objet de constatations diverses.

E.2. Les domaines faisant I'objet d’anomalies sont :

O 1. L'appareil général de commande et de protection et de son accessibilité.

O 2. La protection_diff‘érentielle a l'origine de l'installation électrique et sa sensibilité appropriée aux
conditions de mise a la terre.

O 3. La prise de terre et I'installation de mise a la terre.

4. La protection contre les surintensités adaptée a la section des conducteurs, sur chaque circuit.

O 5. La liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche.

O 6. Les regles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche.

7. Des matériels électriques présentant des risques de contacts directs.

O 8.1 Des matériels électriques vétustes, inadaptés a l'usage.

8.2 Des conducteurs non protégés mécaniquement.

O 9. Des appareils d'utilisation si,tués dans les parties communes et allimentés depuis la partie privative ou
des appareils d’utilisation situés dans la partie privative et alimentés depuis les parties communes.

O 10. La piscine privée ou le bassin de fontaine.

E.3. Les constatations diverses concernent :

Des installations, parties d’installations ou spécificités non couvertes par le présent diagnostic.

Des points de contréle n’ayant pu étre vérifiés.

O Des constatations concernant l’installation électrique et/ou son environnement.
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Etat de I'Installation Intérieure d’Electricité n°
FIDALGO/COLOMBES/2026/5994

Electricité

F. - Anomalies identifiées

N° Article
(1)

Libellé et localisation (*) des
anomalies

NO
Article
(2)

Libellé des mesures
compensatoires (3)
correctement mises en
ocsuvre

Photos

B4.3 j1

Le courant assigné de l'interrupteur
différentiel placé en aval du disjoncteur de
branchement n'est pas adapté.

B7.3d

L'installation électrique comporte au moins
une connexion avec une partie active nue
sous tension accessible.

Remarques : Présence de connexion de
matériel électrique présentant des parties
actives nues sous tension ; Faire
intervenir un électricien qualifié afin
de remplacer les matériels présentant
des parties actives nues sous tension
(Rez de chaussée - Remise)

B8.3 e

Au moins un conducteur isolé n'est pas
placé sur toute sa longueur dans un
conduit, une goulotte ou une plinthe ou une
huisserie, en matiére isolante ou
métallique, jusqu'a sa pénétration dans le
matériel électrique qu'il alimente.
Remarques : Présence de conducteurs
électriques non protégés mécaniquement ;
Faire intervenir un électricien qualifié
afin d'installer des protections
mécanique sur les conducteurs non
protégés (Rez de chaussée - Remise)

(1) Référence des anomalies selon la norme ou la spécification technique utilisée.
(2) Référence des mesures compensatoires selon la norme ou la spécification technique utilisée.

(3) Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc électrique lorsque les régles
fondamentales de sécurité ne peuvent s’appliquer pleinement pour des raisons soit économiques, soit techniques, soit
administratives. Le numéro d’article et le libellé de la mesure compensatoire sont indiqués en regard de l'anomalie

concernée.

(*) Avertissement : la localisation des anomalies n’est pas exhaustive. Il est admis que I'opérateur de diagnostic ne procéde a la
localisation que d’une anomalie par point de contrbéle. Toutefois, cet avertissement ne concerne pas le test de

déclenchement des dispositifs différentiels.

G.1. - Informations complémentaires

Article (1) Libellé des informations
Une partie seulement de l'installation électrique est protégé par au moins un dispositif différentiel
B11 a2 - L . .
a haute sensibilité inf. ou égal a 30 mA.
B11 b1l L'ensemble des socles de prise de courant est de type a obturateur.
B11 c1 L'ensemble des socles de prise de courant possede un puits de 15 mm.

(1) Référence des informations complémentaires selon la norme ou la spécification technique utilisée.
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Etat de I'Installation Intérieure d’Electricité n°
FIDALGO/COLOMBES/2026/5994

Electricité

G.2. - Constatations diverses

Il est conseillé de faire réaliser, dans les meilleurs délais et par un installateur électricien qualifié, les travaux
permettant de lever au moins les anomalies relevées.

Certains points de contréles n'ont pu étre effectués. De ce fait la responsabilité du propriétaire reste pleinement
engagée en cas d'accident ou d'incident ayant pour origine une défaillance de toute ou partie de l'installation
n'ayant pu étre contrélée

Constatation type E1. — Installations, partie d’installation ou spécificités non couvertes

E1l d) le logement étant situé dans un immeuble collectif d'habitation :

- L'installation de mise a la terre située dans les parties communes de I'immeuble collectif d'habitation (prise de
terre, conducteur de terre, borne ou barrette principale de terre, liaison équipotentielle principale, conducteur
principal de protection et la ou les dérivation(s) éventuelle(s) de terre situées en parties communes de
I'immeuble d'habitation) : plus précisément, il n'a pas été contrdlé son existence ni ses caractéristiques

- Les parties d'installation électrique situées dans les parties communes alimentant les matériels d'utilisation
placés dans la partie privative : plus précisément, il n'a pas été contrblé I'état, I'existence de I'ensemble des

mesures de protection contre les contacts indirects et surintensités appropriées

Constatation type E2. — Points de contrdle du diagnostic n'ayant pu étre vérifiés

. Libellé des points de contrdle n’ayant pu étre )
o
N° Article (1) vérifiés selon norme NF C 16-600 — Annexe C S
B2 - Dispositifs de protection différentielle (DDR)
Article : Déclenche, lors de I'essai de
B2.3.1 h fonctionnement, pour un courant de défaut au plus |non autorisé
égal a son courant différentiel-résiduel assigné
(sensibilité)
B2 - Dispositifs de protection différentielle (DDR)
B2.3.1i Article : Déclenche par action sur le bouton test non autorisé
quand ce dernier est présent
Controéle impossible: prise de terre non visible
B3 - Prise de terre et installation de mise a la terre | (cette derniére est située dans les parties
B3.3.1b Article : Elément constituant la prise de terre communes); Vérifier auprés de la
approprié copropriété l'existence d'une prise de
terre.
Controle impossible: prise de terre non visible
B3 - Prise de terre et installation de mise a la terre | (cette derniére est située dans les parties
B3.3.1c Article : Prises de terre multiples interconnectées communes); Vérifier auprés de la
méme batiment. copropriété I'existence d'une prise de
terre.
Controle impossible: prise de terre non visible
B3.3.2 a B3 - Prise de terre et installation de mise a la terre égi:ﬁjfgg;?rﬁgrsi;iziuaeﬁ iaér;s;e;slgartles
e Article : Présence d'un conducteur de terre Sl . p y .
copropriété I'existence d'une prise de
terre.
Controle impossible: prise de terre non visible
B3 - Prise de terre et installation de mise a la terre | (cette derniere est située dans les parties
B3.3.2 b Article : Section du conducteur de terre communes); Vérifier auprés de la
satisfaisante copropriété I'existence d'une prise de
terre.
B3 - Prise de terre et installation de mise a la terre
B3.3.4 d A_rt_|cle : Qualité sat|sfa|san_te_ des connexions non visible
visibles du conducteur de liaison eéquipotentielle
principale sur éléments conducteurs
B3 - Prise de terre et installation de mise a la terre .
B3.3.5 a2 Article : Présence d'une dérivation Ind. de Terre TBE non demontable
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Etat de I'Installation Intérieure d’Electricité n°
FIDALGO/COLOMBES/2026/5994

Electricité

Ne° Article (1)

Libellé des points de contrdle n’ayant pu étre
vérifiés selon norme NF C 16-600 — Annexe C

Motifs

B3 - Prise de terre et installation de mise a la terre

B3.3.5 b2 Article : Section satisfaisante de la dérivation Ind. | TBE non démontable
de Terre visible en PP
Le tableau électrique est manifestement non
B3 - Prise de terre et installation de mise a la terre | démontable : son capot, s'il est déposé,
B3.3.5d Article : Continuité satisfaisante du conducteur risque de ne plus pouvoir étre remonté sans
principal de protection dommage.
Ouverture du tableau non autorisé
B4 - Dispositif de protection contre les surintensités | Le tableau électrique est manifestement non
adapté a la section des conducteurs sur chaque démontable : son capot, s'il est déposé,
B4.3 al circuit risque de ne plus pouvoir étre remonté sans
Article : Présence d'une protection contre les dommage.
surintensités a l'origine de chaque circuit Ouverture du tableau non autorisé
B4 - Dispositif de protection contre les surintensités . . .
. a . Le tableau électrique est manifestement non
adapte a la section des conducteurs sur chaque 8 ) v ; .
circuit démontable : son capot, s'il est déposg,
B4.3 a2 o . - . risque de ne plus pouvoir étre remonté sans
Article : Tous les dispositifs de protection contre les dommage
surintensités sont placés sur les conducteurs de ge. .
Ouverture du tableau non autorisé
phase.
B4 - Dispositif de protection contre les surintensités
adapté a la section des conducteurs sur chaque Le tableau électrique est manifestement non
circuit démontable : son capot, s'il est déposé,
B4.3 c Article : Conducteurs de phase regroupés sous la risque de ne plus pouvoir étre remonté sans
méme protection contre les surintensités en dommage.
présence de conducteur neutre commun a plusieurs | Ouverture du tableau non autorisé
circuits
B4 - Dispositif de protection contre les surintensités . . .
. a . Le tableau électrique est manifestement non
adapte a la section des conducteurs sur chaque 8 . v . .
circuit démontable : son capot, s'il est déposg,
B4.3e Article : Courant assigné (calibre) de la protection g;g?neqadeene plus pouvoir etre remonte sans
contre les surintensités de chaque circuit adapté a ge. .
. Ouverture du tableau non autorisé
la section des conducteurs
B4 - Dispositif de protection contre les surintensités . . .
. . Le tableau électrique est manifestement non
adapteé a la section des conducteurs sur chaque . . v , .
circuit démontable : son capot, s'il est dépose,
B4.3f1 Article : Section des conducteurs de la canalisation g;g:Jniacleene plus pouvoir &tre remonte sans
alimentant le tableau de répartition adaptée au ge. .
- . Ouverture du tableau non autorisé
courant de réglage du disjoncteur de branchement
B4 - Dispositif de protection contre les surintensités . . .
. . Le tableau électrique est manifestement non
adapte a la section des conducteurs sur chaque . ) " , .
circuit démontable : son capot, s'il est déposg,
B4.3 f2 L . s . risque de ne plus pouvoir étre remonté sans
Article : Section des conducteurs d'alimentation en dommage
adéquation avec le courant assigné du DP placé en ge. -
Ouverture du tableau non autorisé
amont.
B4 - Dispositif de protection contre les surintensités . . .
L ) Le tableau électrique est manifestement non
adapté a la section des conducteurs sur chaque . ) " , .
Gircuit démontable : son capot, s'il est déposg,
B4.3 13 Article : Section des conducteurs de pontage en Q;g:Jni;geene plus pouvoir &tre remonte sans
alegquatlon avec le courant de reglage du Ouverture du tableau non autorisé
disjoncteur de branchement.
B5 - Liaison équipotentielle supplémentaire (LES) Le tableau électrique est manifestement non
dans chaque local contenant une baignoire ou une |démontable : son capot, s'il est déposé,
B5.3 a douche risque de ne plus pouvoir étre remonté sans

Article : Continuité satisfaisante de la liaison
équipotentielle supplémentaire.

dommage.
Ouverture du tableau non autorisé
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Etat de I'Installation Intérieure d’Electricité n° Electricite
FIDALGO/COLOMBES/2026/5994

Libellé des points de contrdle n’ayant pu étre

vérifiés selon norme NF C 16-600 - Annexe C Motifs

Ne° Article (1)

B5 - Liaison équipotentielle supplémentaire (LES)
dans chaque local contenant une baignoire ou une
douche Non visible
Article : Section satisfaisante de la partie visible du
conducteur de liaison équipotentielle
supplémentaire

B5.3 b

B5 - Liaison équipotentielle supplémentaire (LES)
dans chaque local contenant une baignoire ou une
douche

B5.3 d Article : Qualité satisfaisante des connexions du
conducteur de la liaison équipotentielle
supplémentaire aux éléments conducteurs et
masses

Non visible

(1) Référence des constatations diverses selon la norme ou la spécification technique utilisée.

Constatation type E3. - Constatations concernant l'installation électrique et/ou son environnement

Néant

H. - Identification des parties du bien (piéces et emplacements) n‘ayant pu étre visitées et justification :

Néant

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par DEKRA
Certification - Immeuble la Boursidiére - Porte I - Rue de La Boursidiére 92350 LE PLESSIS-
ROBINSON

Dates de visite et d'établissement de I'état :
Visite effectuée le : 08/04/2026
Etat rédigé a VILLEMOMBLE, le 08/04/2026

Par : RIBEIRO Rui

Cachet de I'entreprise

16 avenue' Tedy. 93250, Vilemomble

aniane environnepfent@hotmail fr Ariane nement
RCS BOBIGNY : 452 900 202 CPE ¢
CODE 1208 16 avenue' Tedy. 93#50. Vilemomble

ariane.environnepfent@hotmail fr
RCS BOBIGNY : 452 900 202
CODE NAFT
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Etat de I'Installation Intérieure d’Electricité n°

Electricité

FIDALGO/COLOMBES/2026/5994

I. - Objectif des dispositions et description des risques encourus en fonction des anomalies identifiées

Correspondance
avec le domaine
d’anomalies (1)

Objectif des dispositions et description des risques encourus

Appareil général de commande et de protection : Cet appareil, accessible a l'intérieur du logement, permet
d’'interrompre, en cas d’urgence, en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de la fourniture de l'alimentation

B.1 électrique.
Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d’assurer cette fonction de coupure en cas de
danger (risque d’électrisation, voire d’électrocution), d'incendie ou d’intervention sur l'installation électrique.
Protection différentielle a I'origine de I'installation : Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les
B.2 risques de choc électrique lors d’un défaut d’isolement sur un matériel électrique.
Son absence ou son mauvais fonctionnement peut étre la cause d’une électrisation, voire d’une électrocution.
Prise de terre et installation de mise a la terre : Ces éléments permettent, lors d’'un défaut d’isolement sur un
B.3 matériel électrique, de dévier a la terre le courant de défaut dangereux qui en résulte.
L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle peut étre la cause d’une électrisation, voire d’une électrocution.
Protection contre les surintensités : Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits a cartouche fusible, a l'origine de
B.4 chaque circuit, permettent de protéger les conducteurs et cables électriques contre les échauffements anormaux dus aux
" surcharges ou courts-circuits.
L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut étre a l'origine d’incendies.
Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Elle permet d'éviter, lors d'un
B.5 défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux.
.

Son absence privilégie, en cas de défaut, I"écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut étre la cause
d’une électrisation, voire d’une électrocution.

B.6

Régles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Les régles de mise en ceuvre de
I'installation électrique a l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la
réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé.

Le non-respect de celles-ci peut étre la cause d’une électrisation, voire d’une électrocution.

B.7

Matériels électriques présentant des risques de contact direct : Les matériels électriques dont des parties nues sous
tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, bornes de connexion non placées dans
une boite équipée d’un couvercle, matériels électriques cassés...) présentent d’importants risques d’électrisation, voire
d’électrocution.

B.8

Matériels électriques vétustes ou inadaptés a l'usage : Ces matériels électriques, lorsqu’ils sont trop anciens,
n‘assurent pas une protection satisfaisante contre I'accés aux parties nues sous tension ou ne possédent plus un niveau
d’isolement suffisant. Lorsqu’ils ne sont pas adaptés a |'usage que I'on veut en faire, ils deviennent trés dangereux lors de
leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d’importants risques d’électrisation, voire d’électrocution.

B.9

Appareils d’utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives: Lorsque
I'installation électrique issue de la partie privative n’est pas mise en ceuvre correctement, le contact d’une personne avec
la masse d’'un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension peut étre la cause d’électrisation, voire
d’électrocution.

B.10

Piscine privée ou bassin de fontaine : Les régles de mise en ceuvre de l'installation électrique et des équipements
associés a la piscine ou au bassin de fontaine permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction
de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. Le non-respect de celles-ci peut étre
la cause d’une électrisation, voire d’une électrocution.

(1) Référence des anomalies selon la norme ou spécification technique utilisée.

J. - Informations complémentaires

Correspondance
avec le groupe
d’informations (1)

Objectif des dispositions et description des risques encourus

B.11

Dispositif(s) différentiel(s) a haute sensibilité protégeant I'ensemble de l'installation

électrique : L'objectif est d’assurer rapidement la coupure du courant de l'installation électrique ou du circuit concerné,
dés |'apparition d’un courant de défaut méme de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle
(telle que I'usure normale ou anormale des matériels, I'imprudence ou le défaut d’entretien, la rupture du conducteur de
mise a la terre d'un matériel électrique ) des mesures classiques de protection contre les risques d’électrisation, voire
d’électrocution.

Socles de prise de courant de type a obturateurs : Socles de prise de courant de type a obturateurs : I'objectif est
d'éviter l'introduction, en particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous tension
pouvant entrainer des br(ilures graves et/ ou I'électrisation, voire I'électrocution.

Socles de prise de courant de type a puits : La présence d'un puits au niveau d’un socle de prise de courant évite le
risque d'électrisation, voire d’électrocution, au moment de lintroduction des fiche males non isolées d'un cordon
d’alimentation.

(1) Référence des informations complémentaires selon la norme ou spécification technique utilisée.
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Etat de I'Installation Intérieure d’Electricité n° Electricite
FIDALGO/COLOMBES/2026/5994

Annexe - Photos

Photo du Compteur électrique

Photo du tableau électrique

Photo PhEIe001

Libellé de I'anomalie : B7.3 d L'installation électrique comporte au moins
une connexion avec une partie active nue sous tension accessible.
Remarques : Présence de connexion de matériel électrique présentant des
parties actives nues sous tension ; Faire intervenir un électricien qualifié
afin de remplacer les matériels présentant des parties actives nues sous
tension (Rez de chaussée - Remise)

Photo PhEIe002

Libellé de I'anomalie : B8.3 e Au moins un conducteur isolé n'est pas placé
sur toute sa longueur dans un conduit, une goulotte ou une plinthe ou une
huisserie, en matiére isolante ou métallique, jusqu'a sa pénétration dans
le matériel électrique qu'il alimente.

Remarques : Présence de conducteurs électriques non protégés
mécaniquement ; Faire intervenir un électricien qualifié afin d'installer des
protections mécanique sur les conducteurs non protégés (Rez de chaussée

- Remise)
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Etat de I'Installation Intérieure d’Electricité n°
FIDALGO/COLOMBES/2026/5994

Electricité

Recommandations relevant du devoir de conseil de professionnel

Il est conseillé de faire réaliser, dans les meilleurs délais et par un installateur électricien qualifié, les travaux
permettant de lever au moins les anomalies relevées.

Régles élémentaires de sécurité et d’'usage a respecter (liste non exhaustive)

L’électricité constitue un danger invisible, inodore et silencieux et c’est pourquoi il faut étre vigilant
quant aux risques qu’elle occasionne (incendie, électrisation, électrocution). Restez toujours attentif a
votre installation électrique, vérifiez gu’elle soit et reste en bon état.

Pour limiter les risques, il existe des moyens de prévention simples :

¢ Ne jamais manipuler une prise ou un fil électrique avec des mains humides
e Ne jamais tirer sur un fil électrique pour le débrancher
e Débrancher un appareil électrique avant de le nettoyer
e Ne jamais toucher les fiches métalliques d'une prise de courant
¢ Ne jamais manipuler un objet électrique sur un sol humide ou mouillé
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Etat des Risques et Pollutions

Conformément aux articles L125-5 et R125-23 a R125-27 du Code de I'environnement
Décret n°2005-134 du 15 février 2005 modifié par le décret n°2022-1289 du Ter octobre 2022
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Formulaire : état des nuisances sonores aériennes p.6
Cartographie : état des nuisances sonores aériennes p.7
Déclaration de sinistres indemnisés p.8
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Le présent document est établi & partir des données disponibles & ce jour dans les bases officielles de I'Etat. Il s’agit d’'un document d’information et non
d’un constat ou d’un diagnostic de pollution des sols. Il ne peut en aucun cas étre assimilé & une autorisation ou a une déclaration administrative. En mode
Edition, I'utilisateur est seul responsable de la localisation et de la détermination de I'exposition aux risques. L'édition et la diffusion de ce document valent
acceptation des Conditions Générales de Vente, disponibles sur le site https:/www.urbs.fr/ U.R.B.S ne saurait étre tenue responsable des éventuelles
erreurs, imprécisions, omissions ou manquements résultant du caractére non exhaustif des bases de données de I'Etat et de leur mise & jour irréguliére.
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Information sur le bien

Adresse du bien:
42 bis RUE MAURICE BERTEAUX, 92700 Colombes

Identifiant(s) parcelle(s) :
920250000V0044

Référence(s) cadastrale(s) :
0vOo044

Longitude / Latitude :
2.26734 48.92252

Vendeur ou bailleur :

Acquéreur ou locataire :
Date de réalisation : 9 avr. 2026

Fin de validité : 9 oct. 2026

Synthése

Etat des Risques et Pollutions

Séisme Radon
1/5 1/3
Tres faible Faible

Obligation légale de Plan d'Exposition au
débroussaillement Bruit

Non concerné Non concerné

Risques

Retrait du trait de cote .
technologiques

Non concerné Non concerné

Plan de prévention des risques

Nature du risque Document Statut

Inondation PPRI de |a Seine Approuvé

Date

Mouvement de terrain Inondation

Non concerné Concerné

Retrait gonflement CASIAS /ICPE /SIS
des argiles
0/3 24 sites

Non concerné a moins de 500m

Feu de forét Risque minier

Non concerné Non concerné

Risque a l'adresse

09/01/2004

Existant

U.R.B.S - SIRET 877 843 656 - 3, Rue Jacques Constant Milleret 42000 SAINT-ETIENNE - www.urbs.fr



m

RP
AN

[Eiy

Inondation

Le Plan de Prévention des Risques
Naturels (PPRN) « PPRI de la Seine »
a été approuvé et affecte votre bien

o Date d'approbation le 09/01/2004

Ce document couvre les aléas
suivants :
o Par une crue a débordement lent
de cours d'eau

Etat des Risques et Pollutions

lle

. Bezons
Houilles

zarriéres-sur-
Seine _
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E/\R/P' Etat des Risques et Pollutions

Etat des risques et pollutions

Cet état, a remplir par le vendeur ou le bailleur, est destine a étre joint en annexe d'un contrat de vente ou de location d'un bien immobilier et & étre remis, dés la premiére visite, au potentiel acquéreur par le vendeur ou au potentiel
locataire par le bailleur. Il doit dater de moins de 6 mois et étre actualisé, si nécessaire, lors de I'établissement de la promesse de vente, du contrat préliminaire, de I'acte authentique ou du contrat de bail.

Adresse de I'immeuble

42 bis RUE MAURICE BERTEAUX, 92700 Colombes

Situation de I'immeuble au regard d'un ou plusieurs plans de prévention des risques naturels (PPRN)

Limmeuble est situé dans le périmétre d'un PPRN prescrit [Joui kel Non

Limmeuble est situé dans le périmétre d'un PPRN appliqué par anticipation [J0ui  WINon

Limmeuble est situé dans le périmétre d'un PPRN approuvé Wlou  []Non
Inondation

Les risques naturels associés sont liés a :

Limmeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le reglement du ou des PPRN [Joui  []Nen

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés [Joui  [JNon

Situation de l'immeuble au regard de plans de prévention des risques miniers (PPRM)

Limmeuble est situé dans le périmétre d'un PPRM prescrit [Joui I Non
Limmeuble est situé dans le périmétre d'un PPRM appliqué par anticipation LJoui  MINon
Limmeuble est situé dans le périmétre d'un PPRM approuvé [Joui I Non

Les risques miniers associés sont liés a :

Limmeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le reglement du ou des PPRM LJoui  ilNon

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés [Joui ] Non

Situation de I'immeuble au regard de plans de prévention des risques technologiques (PPRT)

Limmeuble est situé dans le périmétre d'un PPRT prescrit LJoui  ilNon
Limmeuble est situé dans le périmétre d'un PPRT appliqué par anticipation LJoui  MINon
Limmeuble est situé dans le périmétre d'un PPRT approuvé LJoui  ilNon

Les risques technologiques associés sont liés a :

Limmeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement [J0ui  INon
Limmeuble est situé en zone de prescription [Joui  klNon
Si la transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés []0ui  INon

Si la transaction ne concerne pas un logement, l'information sur le type de risques auxquels I'immeuble est exposé ainsi LJoui I Non
que leur gravité, probabilité et cinétique, est jointe a I'acte de vente ou au contrat de location *

* Information & compléter par le vendeur / bailleur, disponible aupres de la Préfecture
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E/\R/P' Etat des Risques et Pollutions

Situation de 'immeuble au regard du zonage sismique réglementaire

Wl 1-Trésfaible []2-Faible []3-Modéré []4-Moyenne []5-Forte

Situation de I'immeuble au regard au regard du zonage reglementaire a potentiel radon

]l 1-Faible  [] 2-Faible avec facteur de transfert [ ] 3 - Significatif

Information relative aux sinistres indemnisés par lI'assurance suite a une catastrophe (catastrophe naturelle, miniére ou

technologique)

Limmeuble a donné lieu au versement d'une indemnité * [Joui  [INon

* Information a compléter par le vendeur / bailleur

Information relative a la pollution des sols

Limmeuble est situé dans un Secteur d'Information sur les Sols (SIS) * [Joui I Non

*Selon les informations mises a disposition par l'arrété préfectoral du 26/04/2019 portant création des SIS dans le département

Situation de 'immeuble au regard des Obligations Légales de Débroussaillement (OLD)

Limmeuble se situe dans un secteur soumis aux Obligations Légales de Débroussaillement LJoui i Non

Situation de I'immeuble au regard du recul du trait de cote (RTC)

Limmeuble est situé sur une commune concernée par le recul du trait de cote et listée par décret n°2026-95 du 13 LJoui il Non

février 2026

Limmeuble est situé dans une zone exposée au recul du trait de cote identifiée par un document d'urbanisme. Ces Lloui [ Non

documents sont notamment accessibles sur le geoportail de l'urbanisme

[1de0a30ans
["]de 304100 ans
[#] Non classé

Si oui, I'horizon temporel d'exposition au recul du trait de cote est :

Limmeuble est concerné par des prescriptions applicables a cette zone []Oui [l Non
Limmeuble est concerné par une obligation de démolition et de remise en état a réaliser [JOui kel Non
Etabli le : 09/04/2026 Signature du vendeur ou du bailleur Signature de lI'acquéreur ou du locataire

Fait é:l

U.R.B.S - SIRET 877 843 656 - 3, Rue Jacques Constant Milleret 42000 SAINT-ETIENNE - www.urbs.fr



E/\RB Etat des Risques et Pollutions

Etat des nuisances sonores aériennes

Les zones de bruit des plans d'exposition au bruit constituent des servitudes d'urbanisme (art. L. 112-3 du code de I'urbanisme) et doivent a ce titre étre notifiées a l'occasion de toute cession, location ou construction immobiliere

esse de I'immeuble

42 bis RUE MAURICE BERTEAUX, 92700 Colombes

Cet état est établi sur la base des informations mises a disposition par arrété préfectoral

Numéro Date Mise a
jour

Situation de I'immeuble au regard d'un ou plusieurs plans d'exposition au Bruit (PEB)

Limmeuble est situé dans le périmétre d'un PEB révisé [J0ui  [¢] Non
Limmeuble est situé dans le périmétre d'un PEB approuvé [JOui  {#] Non
Date

Nom de l'aérodrome

Limmeuble est concerné par des prescriptions de travaux d'insonorisation [Joui ] Non

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés [JOui  [¢] Non

Situation de l'immeuble au regard du zonage d'un plan d'exposition au bruit

] Nonconcerné [ ] A'-Fort [ B2-Fort []C®-Modéré [] D*-Faible

*intérieur de la courbe d'indice Lden 70

entre la courbe d'indice Lden 70 et une courbe choisie entre Lden 65 celle et 62

entre la limite extérieure de la zone B et la courbe d'indice Lden choisi entre 57 et 556

“entre la limite extérieure de la zone C et la courbe d'indice Lden 50. Cette zone n'est obligatoire que pour les aérodromes mentionnés au | de l'article 1609 quatervicies A du code général des impots. (et

sous réserve des dispositions de l'article L.112-9 du code I'urbanisme pour les aérodromes dont le nombre de créneaux horaires attribuables fait l'objet d'une limitation réglementaire sur l'ensemble des
plages horaires d'ouverture).

Lorsque le bien se situe sur 2 zones, il convient de retenir la zone de bruit la plus importante.

Documents de référence permettant la localisation de I'immeuble au regard des nuisances prisent en compte

Le plan d'exposition au bruit est consultable sur le site du Géoportail de I'.G.N https.//www.geoportail gouv.fr

Doucument de référénce

Le plan d'exposition au bruit de I'aérodrome de

peut étre consulté a la mairie de la commune de : Colombes ou est sis l'immeuble.

Information sur les nuisances sonores agriennes pour en savoir plus, consultez le site Internet du ministere de la transition écologique et solidaire
Modéle état des nuisances sonores aériennes En application de l'article L. 112.11 du code de l'urbanisme MTES/DGAC/juin 2020

Etabli le : 09/04/2026 Signature du vendeur ou du bailleur Signature de I'acquéreur ou du locataire

Fait a:

U.R.B.S - SIRET 877 843 656 - 3, Rue Jacques Constant Milleret 42000 SAINT-ETIENNE - www.urbs.fr
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Etat des Risques et Pollutions

Déclaration de sinistres indemnisés (12/12)

Adresse de I'immeuble : 42 bis RUE MAURICE BERTEAUX, 92700 Colombes

En application de l'article L 125-5 du Code de I'environnement, cochez la case "indemnisation’; si a votre connaissance,
l'immeuble a fait I'objet d'une indemnisation suite a ces événements.

Code Type de catastrophe Début Fin Publication au JO Indemnisation
INTE1616446A Inondations et/ou Coulées de Boue 28/05/2016 05/06/2016 16/06/2016 |:|
INTE0300592A Inondations et/ou Coulées de Boue 17/06/2003 17/06/2003 19/10/2003 |:|
INTE0200700A Inondations Remontée Nappe 04/04/2001 20/06/2001 24/01/2003 |:|
INTEO100678A Inondations et/ou Coulées de Boue 06/07/2001 07/07/2001 19/12/2001 |:|
INTEO100460A Inondations et/ou Coulées de Boue 07/07/2001 07/07/2001 11/08/2001 |:|
INTEO100460A Inondations et/ou Coulées de Boue 06/07/2001 07/07/2001 11/08/2001 |:|
INTE9900627A Mouvement de Terrain 25/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 I:‘
INTE9900627A Inondations et/ou Coulées de Boue 25/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 I:‘
INTE9900444A Inondations et/ou Coulées de Boue 30/05/1999 30/05/1999 20/10/1999 |:|
INTE9500104A Inondations et/ou Coulées de Boue 19/07/1994 19/07/1994 17/03/1995 |:|
INTE9200533A Inondations et/ou Coulées de Boue 31/05/1992 01/06/1992 16/01/1993 |:|
NOR19840921 Inondations et/ou Coulées de Boue 05/05/1984 05/05/1984 18/10/1984 |:|

Etabli le : 09/04/2026

Signature du vendeur ou du bailleur

Signature de l'acquéreur ou du locataire

Fait a:

U.R.B.S - SIRET 877 843 656 - 3, Rue Jacques Constant Milleret 42000 SAINT-ETIENNE - www.urbs.fr
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Sites et sols pollués

Etat des Risques et Pollutions

BASIAS :
BASOL :
ICPE:
SIS :

Base de données des anciens sites industriels et activités de services
Base de données des sites et des sols pollués ou potentiellement pollués
Installation classée pour la protection de I'environnement
Secteur d'informations sur les sols

Liste des sites et installations a proximité des parcelles dans un rayon de 500 metres

Type

BASIAS

BASIAS

BASIAS

BASIAS

BASIAS

BASIAS

BASIAS

BASIAS

BASIAS

BASIAS

BASIAS

BASIAS

BASIAS

BASIAS

BASIAS

BASIAS

Code

SSP3886482

SSP3886892

SSP3887165

SSP3887163

SSP3887166

SSP3887251

SSP3887449

SSP3887463

SSP3887627

SSP3887841

SSP3888100

SSP3884610

SSP3884662

SSP3884686

SSP3884909

SSP3885151

Nom

Garage

Papin (Garage)

Willems (Sté)

SHELL-BERRE (Société)

Najari (Ets), anc. Layani

SOS Garage (Sté), anc. Etablissement JP AUTOS, anc. Stroesser (Ets
H.), anc. Sté AOEM

Travaux Gaz-Electricité-Mazout (Sté de) (SOTGEM)

Faber et Fils (Ets)

CHAMP'AUTO (SARL), anc. J.P. AUTOS

Coopérative Ouvriéres de Carrelage et Revétement (COCER)

Buillot (Garage)

Agir, anc. Servantil, anc. Express Boating Center, anc. Ets Fourniat

Puech-Chabal

Lebeau (Ets)

Réalisation Matériels Spéciaux (RMS)

AOEM (Sté)

Statut Activité  Seveso  Début/Fin

En arrét

En arrét

En arrét

En arrét

En arrét

Indéterminé

Indéterminé

Indéterminé

Indéterminé

En arrét

Indéterminé

En arrét

En arrét

En arrét

Indéterminé

En arrét

U.R.B.S - SIRET 877 843 656 - 3, Rue Jacques Constant Milleret 42000 SAINT-ETIENNE - www.urbs.fr
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AN
Type Code Nom Statut Activité  Seveso  Début/Fin
BASIAS  SSP3885168  Renault En arrét
BASIAS  SSP3884402  Clausse Mathieu (S.A.) En arrét
BASIAS  SSP3884426  Virol (Ets) En arrét
BASIAS  SSP3888924  Lecam (Société Etablissements R.) En arrét

Office Public d¢habitations a loyer modéré de Bois-Colombes R
BASIAS  SSP3885763 En arrét
= (OPHLM)

BASIAS  SSP3885928  Impression et de Cartonnage (Sté Parisienne d') (SPIC) Indéterminé
BASIAS  SSP3886230  Atelier de plastique En arrét
BASIAS  SSP3886435  Station-service Delafontaine En arrét

U.R.B.S - SIRET 877 843 656 - 3, Rue Jacques Constant Milleret 42000 SAINT-ETIENNE - www.urbs.fr



MINISTERE Information acquéreur — locataire (IAL — article L.125-5 du CE)

DE LA TRANSITION
ECOLOGIQUE |

ET DE LA COHESION
DES TERRITOIRES
Fuir

Fraternité

E 3 Zonage sismique de la France
= en vigueur depuis le 1er mai 2011
(art. D. 563-8-1 du code de I'environnement)

& Zones de sismicité

1 (tres faible)
woesguos 2 (faible)
. - == 3 (modérée)
i " == 4 (moyenne)
eyons @, i == 5 (forte)

GUADELOUPE

MARTINIQUE

,"/">

/' cuvane

Le zonage sismique sur ma commune

MiQUELON

[ samrpierre

Le zonage sismique de la France:

Les données de sismicité instrumentale et historique et des calculs
de probabilité permettent d’aboutir a I’élaboration d’un zonage
sismique. Cette analyse probabiliste représente la possibilité pour
un lieu donné, d’étre exposé a des secousses telluriques.

Elle prend en compte la répartition spatiale non uniforme de la
sismicité sur le territoire francgais et a permis d’établir la cartogra-
phie ci-contre qui découpe le territoire frangais en 5 zones de sis-
micité: tres faible, faible, modérée, moyenne, forte. Les construc-
teurs s’appuient sur ce zonage sismique pour appliquer des disposi-
tions de constructions adaptées au degré d’exposition au risque
sismique.

La réglementation distingue quatre catégories d’importance (selon
leur utilisation et leur réle dans la gestion de crise):

| — batiments dans lesquels il n’y a aucune activité humaine néces-
sitant un séjour de longue durée

Il - batiments de faible hauteur, habitations individuelles

Il - établissements recevant du public, établissements scolaires,
logements sociaux

IV — batiments indispensables a la sécurité civile et a la gestion de
crise (hopitaux, casernes de pompiers, préfectures ...)

1 2 3 Si vous habitez, construisez votre maison ou effectuez des
Pour les batiments neufs travaux :
I Aucune exigence - en zone 1, aucune regle parasismique n’est imposée ;
I - en zone 2, aucune regle parasismique n’est imposée sur
R‘eg es | . T . e N
es maisons individuelles et les petits batiments. Les régles
Aucune Regles CPMI-EC8 CPMI-EC8 de I'E des . , P les | .g
i exigence Zones 3/4 Zones e . urocode 8 sont |mpos<?es pour les logements sociaux et
les immeubles de grande taille ;
AdlcUns exigance Eurocode 8 -en zone 3 et 4, des régles simplifiées appelées CPMI —EC8
zone 3/4 peuvent s’appliquer pour les maisons individuelles;
m AU Eurocode 8 - en zone 5, des régles simplifiées appelées CPMI-EC8 zone 5
exgence peuvent s’appliquer pour les maisons individuelles.
W Aucune Pour connaitre, votre zone de sismicité: https://
exigence Eurocode 8 www.georisques.gouv.fr/ - rubrique « Connaitre les risques
prés de chez moi »

Le moyen le plus siir pour résister aux effets des séismes est la construction parasismique : concevoir et construire selon les normes para-
sismique en vigueur, tenir compte des caractéristiques géologiques et mécaniques du sol.

Pour en savoir plus:

Qu’est-ce qu’un séisme, comment mesure-t-on un séisme ? —> https://www.georisques.gouv.fr/minformer-sur-un-risque/seisme

Que faire en cas de séisme ? —> https://www.georisques.gouv.fr/me-preparer-me-proteger/que-faire-en-cas-de-seisme



DE LA TRANSITION Information acquéreur - locataire (IAL — article L.125-5 du CE)

ECOLOGIQUE

ET DE LA COHESION

DES TERRITOIRES

o Le zonage radon sur ma commune

Fraternité

Le zonage a potentiel radon des sols Qu'est-ce que le radon?
France métropolitaine

Le radon est un gaz radioactif naturel inodore, incolore et inerte
chimiquement. Il est issu de la désintégration de I'uranium et du radium
présents dans le sol et les roches.

Le radon est présent partout : dans I'air, le sol, I’eau avec une concentration
trés variable d’un lieu a I'autre suivant de nombreux facteurs : pression,
température, porosité, ventilation...

Dans l'air extérieur, le radon se dilue rapidement et sa concentration
moyenne reste généralement tres faible. Par contre, dans les espaces clos
comme les batiments, il peut s’accumuler et atteindre parfois des
concentrations élevées.

Les zones les plus concernées par des niveaux élevés de radon dans les
batiments sont celles ayant des formations géologiques naturellement riches
en uranium (sous-sols granitiques et volcaniques).

La concentration en radon se mesure en becquerel par métre cube d’air (Bq/

i‘ m3) et le niveau moyen de radon dans I’habitat frangais est inférieur 4 100
‘ Bg/m3. Il existe néanmoins d’importantes disparités liées aux
R caractéristiques du sol, mais aussi du batiment et de sa ventilation. La
zone a potentiel radon faible avec facteurs pouvant faciliter le transfert du . . L, .
radon dans les bitiments concentration varie également selon les habitudes de ses occupants en
@ zone 3 potentiel radon significatif matiéere d’aération et de chauffage.

Quel est le risque pour la santé ?

Le radon est classé comme cancérogene certain pour le poumon depuis 1987 (Centre international de recherche sur le cancer de
I’OMS). En effet, le radon crée, en se désintégrant, des descendants solides radioactifs (polonium, bismuth, plomb) qui peuvent se fixer
sur les aérosols de I’air et, une fois inhalés, se déposer le long des voies respiratoires en provoquant leur irradiation.

A long terme, l'inhalation du radon conduit a augmenter le risque de développer un cancer du poumon. Cette augmentation est
proportionnelle a I’exposition cumulée tout au long de sa vie.

En France, le radon est la seconde cause de cancer du poumon, aprés le tabac, et on estime qu’environ 3000 décés par an lui sont
imputables. Qui plus est, pour une méme exposition au radon, le risque de développer un cancer du poumon est environ 20 fois plus
élevé pour un fumeur que pour un non-fumeur.

Comment connaitre I'exposition au radon dans son habitation ?

Le seul moyen de connaitre son niveau d’exposition au radon est de le mesurer grace a des détecteurs (dosimeétres radon) pendant au
moins de 2 mois en période de chauffe (mi-septembre a fin avril) dans les pieéces aux niveaux les plus bas occupés (séjour et chambre de
préférence). En effet, le radon provenant principalement des sols sous les batiments, les expositions les plus élevées se situent
généralement dans les lieux de vie les plus proches du sol.

Les détecteurs sont commercialisés et analysés par des laboratoires spécialisés (renseignements disponibles sur les sites internet
mentionnés dans les contacts utiles ci-dessous). Des détecteurs peuvent également étre mis a disposition ponctuellement lors de
campagnes de prévention (renseignements auprés de sa commune, de I’agence régionale de santé (ARS) ou de la direction régionale
de I’environnement, de ’'aménagement et du logement (DREAL)).

Il est recommandé d’avoir un niveau de radon dans son logement inférieur au niveau de référence fixé a 300 Bq/m3, et plus
généralement, le plus bas raisonnablement possible.

Comment réduire I’exposition au radon dans son habitation ?

Des solutions techniques existent pour réduire la concentration en radon dans son habitation :

v’ aérer quotidiennement son domicile par ’ouverture des fenétres au moins 10 minutes par jour ;

v'  ne pas obstruer les entrées et les sorties d’air, quand elles existent, et les nettoyer régulierement ;

v' veiller a I'entretien régulier du systéme de ventilation, quand il existe, et a changer les filtres régulierement.

Les travaux d’aménagement suivants permettent également de réduire la concentration en radon dans son habitation :

v'  assurer I'étanchéité de I'interface entre le batiment et le sol vis-a-vis du passage du radon (fissures, joints sol/mur, passages des
réseaux) ;

v' améliorer, rétablir ou mettre en ceuvre une ventilation naturelle ou mécanique dans le soubassement de son domicile.

Les solutions techniques sont a choisir et a adapter a son batiment. Aussi, il est conseillé de faire appel a des professionnels du batiment
qui pourront réaliser un diagnostic de la situation et aider a choisir les solutions les plus adaptées. Une fois ces solutions mises en ceuvre,
il est recommandé de vérifier leur efficacité en réalisant de nouvelles mesures de radon.

12



DE LA TRANSITION Information acquéreur - locataire (IAL — article L.125-5 du CE)
ECOLOGIQUE .
ET DE LA COHESION sur le risque radon

DES TERRITOIRES
o
Fraternité

Le potentiel radon des sols

Le potentiel radon des sols représente la capacité du sol a émettre du radon. Il prend en compte la richesse en uranium et radium
présents dans les roches du sous-sol, la porosité du sol ainsi que plusieurs facteurs géologiques particuliers pouvant favoriser la
remontée du radon vers la surface comme les failles, les cavités souterraines, les zones minieres...

Il ne permet pas de connaitre la concentration dans son habitation et donc son exposition réelle au radon qui dépend aussi de la
qualité de la construction et de son mode de vie. Il permet toutefois d’émettre certaines recommandations selon son intensité.

Recommandations pour un logement situé dans une commune a potentiel radon significatif (zone 3)

Il est recommandé de procéder au mesurage du radon dans son logement dans des piéces aux niveaux les plus bas occupés. Le nombre
de détecteurs a placer dépend de la surface du batiment, avec a minima deux détecteurs a positionner de préférence dans le séjour et
une chambre.

Si les résultats sont inférieurs au niveau de référence de 300 Bg/m3, aucune action particuliére n’apparait aujourd’hui nécessaire, a
I'exception des bonnes pratiques en termes de qualité de I'air intérieur de son logement (aération quotidienne de son logement par
ouverture des fenétres au moins dix minutes par jour, pas d’obstruction des systéemes de ventilation...).

Si les résultats dépassent légerement le niveau de référence, il est recommandé de mettre en ceuvre des solutions techniques pour
réduire I’exposition au radon dans son habitation. De nouvelles mesures sont a réaliser a I'issue de la réalisation des travaux pour
vérifier leur efficacité.

Si les résultats dépassent fortement le niveau de référence (> 1000 Bq/m3), il est fortement recommandé de mettre en ceuvre des
solutions techniques pour réduire I’exposition au radon dans son habitation. Les solutions sont a choisir et a adapter au batiment. Aussi,
il est conseillé de faire appel a des professionnels du batiment qui pourront réaliser un diagnostic de la situation et aider a choisir les
solutions les plus adaptées. Ces solutions peuvent étre mises en ceuvre progressivement en fonction des difficultés de réalisation ou de
leur coiit. A P'issue des travaux, il convient de réaliser de nouvelles mesures de radon pour vérifier leur efficacité.

Quel que soit le niveau de radon mesuré dans son logement, si des travaux de rénovation énergétique sont engagés (changement des
fenétres...), il convient de s’assurer du maintien d’un taux de renouvellement de I'air suffisant et d’aérer quotidiennement son logement
par ouverture des fenétres au moins dix minutes par jour. De nouvelles mesures de radon sont également conseillées pour connaitre
I’évolution de sa situation.

Pour en savoir plus — contacts utiles

Ministére de la transition écologique et de la cohésion des territoires : www.georisques.gouv.fr
Ministére de la santé et de la prévention : https://sante.gouv.fr/sante-et-environnement/batiments/article/radon
Au niveau régional :

ARS (santé, environnement) : www.ars.sante.fr
DREAL (logement) : https://www.ecologie.gouv.fr/services-deconcentres-des-ministeres
Informations sur le radon :

Institut de radioprotection et de sireté nucléaire (risque, mesure) : www.irsn.fr/radon

Ministéere de la transition écologique et de la cohésion des territoires Mai 2023 article L.125-5 du code I’environnement
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Fiche d’'information
sur les obligations de débroussaillement

Le bien que vous souhaitez acquérir ou louer est
concerné par l'obligation légale de débroussaillement
(OLD). Cette fiche précise les modalités qui s'y
rapportent.

Le débroussaillement autour des habitations, routes et
autres installations ou équipements est la meilleure des
protections : 90 % des maisons détruites lors des feux
de forét se situent sur des terrains pas ou mal
débroussaillés.

Débroussailler les abords de son habitation, c’est créer
une ceinture de sécurité en cas de feu de forét, dans le
but de se protéger, de protéger ses proches et ses biens,
faciliter I'intervention des secours et de protéger la
biodiversité et son cadre de vie.

Le débroussaillement consiste sur une profondeur d’au
moins 50 métres® autour de son habitation, a réduire la
quantité de végétaux et a créer des discontinuités dans
la végétation restante.

Ce n'est ni une coupe rase, ni un défrichement. Il s’agit
de couper la végétation herbacée, les buissons et les
arbustes, et selon votre département, de mettre a
distance les arbres pour qu'ils ne se touchent pas.

Cette mesure est rendue obligatoire par le code
forestier dans les territoires particulierement exposés au
risque d’incendie. Sont concernées toutes les
constructions situées a l'intérieur et a moins de 200
meétres des massifs forestiers, landes, maquis ou
garrigues classés a risque d’incendie.

- i

Terrain respectant les obligations de débroussaillement, source : ONF.

Cette obligation reléve de Ila responsabilité du

propriétaire de la construction.

Selon la configuration de votre parcelle, et pour
respecter la profondeur du débroussaillement, vous
pourriez étre tenu d’intervenir sur des parcelles voisines,
au-dela des limites de votre propriété.

En cas de non-respect de ces obligations, vous vous
exposez a des sanctions, qu’elles soient pénales ou
administratives

! Le préfet ou le maire peut porter cette obligation 4 100 métres.
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Vous pouvez consulter le zonage informatif a I'adresse suivante :

https://www.georisques.gouv.fr/me-preparer-me-proteger/OLD-obligations-legales-de-debroussaillement

MON TERRAIN EST SITUE DANS LE ZONAGE INFORMATIF DES OLD ?
Que dois-je faire ?

— =

Terrain nu

Vous n‘avez pas a débroussailler votre
terrain, sauf si vous étes en zone urbaine.

Terrain construit ou en chantier

!

Vous devez débroussailler? exclusivement dans le
zonage informatif des OLD :
¢ les abords des constructions sur une
profondeur minimale de 50 métres ;
e les voies privées sur une profondeur maximale
de 10 métres de part et d’autre de la voie.

Attention : dans les zones urbaines délimitées par un plan local d’urbanisme, le débroussaillement
concerne, en plus des modalités décrites ci-contre, I'intégralité de votre parcelle.

e aux terrains situés a proximité d’infrastructures
lindaires (réseaux électriques, voies ferrées, etc.) :
profondeur de débroussaillement, consignes de
mise en oceuvre, etc. ;

e et aussi aux terrains servant d’assiette a une zone
d’aménagement concertée, une  association
fonciére urbaine, un lotissement, un site SEVESO, un
camping, etc.

Le propriétaire de la construction est responsable du
débroussaillement autour de celle-ci. Un locataire peut
effectuer le débroussaillement si cela est précisé dans
son contrat de location, cela n‘exonere cependant pas
le propriétaire de sa responsabilité pénale.

Attention : les obligations légales de débroussaillement lides a vos constructions sont a réaliser sur une
profondeur minimale de 50 métres a compter de celles-ci. Elles ne se limitent pas nécessairement aux limites
de votre parcelle. Vous pouvez donc étre amené a réaliser des travaux de débroussaillement sur une

parcelle voisine.

Dans ce cas:

¢ informez vos voisins de vos obligations de débroussaillement sur leur terrain. Il est recommandé de
formaliser votre demande d’accés par un courrier avec accusé de réception, précisant la nature des

travaux a réaliser (modele de courrier) ;

e vos voisins peuvent choisir d’effectuer eux-mémes le débroussaillement qui vous incombe. Cependant,
s'ils ne souhaitent pas le réaliser eux-mé&mes mais qu'ils vous refusent lI'accés, ou qu’ils ne répondent pas a
votre demande d’‘accés au bout d'un mois a compter de la notification, la responsabilité du
débroussaillement leur incombera. Vous devrez en informer le maire.

2 Dans la limite du zonage informatif des obligations légales de débroussaillement.

3 Cette profondeur est fixée par arrété préfectoral.
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EXEMPLE :

Le propriétaire débroussaille les abords de sa maison sur une profondeur de 50 métres a l'intérieur seulement du zonage
informatif des OLD.

Source : IGN - ortho express 2020

En cas de superposition, I'obligation de mise en ceuvre
incombe en priorité au propriétaire de la zone de

superposition.

Si la superposition concerne une parcelle tierce qui ne
génére pas d'OLD elle-méme, chaque propriétaire
dont les OLD débordent sur cette parcelle est
responsable du débroussaillement des zones les plus

proches des limites de sa propre parcelle.

[5] Zonage informatif des OLD
L] Parcelle propriétaire A
OLD qui incombent au propriétaire A

| Parcelle propriétaire B
OLD qui incombent au propriétaire B
"% Profondeur de 50 métres autour des constructions

Attention, le débroussaillement doit étre réalisé de maniére continue sans tenir compte des limites de la propriété et peut ainsi

déborder sur une parcelle voisine.

COMMENT ET QUAND DEBROUSSAILLER ?

Les modalitéds précises de mise en oceuvre du
débroussaillement sont adaptées au mieux aux conditions
locales de votre département. Premier réflexe : allez
consulter le site de votre préfecture !

Le débroussaillement comprend plusieurs types de travaux :

e des travaux de réduction importante de la végétation,
qui peuvent nécessiter la coupe d’arbres ou d’arbustes,
travaux recommandés durant les saisons d’automne et
d’hiver ;

¢ l’entretien des zones déja débroussaillées, qui consiste a
maintenir une faible densité de végétation au sol en
coupant les herbes et les broussailles ;

En automne et en hiver, on réalise
les travaux les plus importants

Au printemps, on entretient
et on nettole

* le nettoyage aprés une opération d’entretien, comprenant I’élimination des résidus végétaux et |'éloignement de

tout combustible potentiel aux abords de I'habitation.

Que faire des déchets verts ?

Vous pouvez les broyer ou les composter, car ils sont biodégradables. Vous avez également la possibilité de les
déposer a la déchetterie. Vous pouvez vous renseigner auprés de votre mairie pour connaitre les modalités de
traitement des déchets verts dans votre commune, communauté de communes ou agglomération.
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QUE RISQUEZ-VOUS SI VOUS NE DEBROUSSAILLEZ PAS VOTRE TERRAIN ?

Ne pas débroussailler son terrain, c’est risquer lI'incendie de son habitation, mettre I'environnement et soi-méme en

danger et compliquer l'intervention des services d’incendie et de secours. Vous vous exposez également a des

sanctions, telles que :

» des sanctions pénales : de la contravention de 5e classe, pouvant aller jusqu’a 1 500 €, au délit puni de 50 €/m?
non débroussaillé ;

¢ des sanctions administratives : mise en demeure de débroussailler avec astreinte , amende administrative allant
jusqu’a 50 €/m? pour les zones non débroussaillées , exécution d'office : la commune peut réaliser les travaux et
facturer le propriétaire ;

¢ une franchise sur le remboursement des assurances.

Maison non débroussaillée, partiellement détruite par le passage d’un feu, Rognac (13), source : ONF.

Pour aller plus loin sur les obligations légales de débroussaillement :
Site internet de votre préfecture

Jedebroussaille.gouv.fr

Dossier expert sur les feux de forét | Géorisques

Obligations légales de débroussaillement | Géorisques

Articles 1..134-5 a L.134-18 du code forestier

EX

MINISTERE

DE LA TRANSITION
ECOLOGIQUE, )

DE LA BIODIVERSITE,

DE LA FORET, DE LA MER
ET DE LA PECHE

Liberté
Epalité
Fraternité

Direction générale de la prévention des risques - Janvier 2025




environnement

ATTESTATION SUR L'HONNEUR réalisée pour le dossier n°®° FIDALGO/COLOMBES/2026/5994 relatif
a I'immeuble bati visité situé au : 42 bis, rue Maurice Berteaux 92700 COLOMBES.

Je soussigné, RIBEIRO Rui, technicien diagnostiqueur pour la société Ariane Environnement atteste sur
I’'nonneur étre en situation réguliére au regard de I'article L.271-6 du Code de la Construction, a savoir :

- Disposer des compétences requises pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier, ainsi
gu’en atteste mes certifications de compétences :

Prestations Nom du diagnostiqueur |Entreprise de certification N° Certification Echéance certif
Amiante RIBEIRO Rui DEKRA Certification DTI2094 gopeal0712029 /(0'37759022)
DPE RIBEIRO Rui DEKRA Certification DTI2094 goptali2/2029 /(1Dza/t2e022)
Gaz RIBEIRO Rui DEKRA Certification DTI2094 Fobtarir2023 /(1'31758022)
Electricité RIBEIRO Rui DEKRA Certification DTI2094 d,obf;/] tllgé 2939 /(1%a/t2e023)
Plomb RIBEIRO Rui DEKRA Certification DTI2094 doptolit2029 /(1Dla/t26022)
Termites RIBEIRO Rui DEKRA Certification DTI2094 Jopralia/2029 /(1'32";59022)
Audit Energetique RIBEIRO Rui DEKRA Certification DTI2094 d'ob:ezr/Itliiéz:oi?i/(()aa/tZeOZS)

- Avoir souscrit a une assurance (AXA n° 10882805304 valable jusqu’au 01/01/2027) permettant de couvrir les
conséquences d’'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions.

- N’avoir aucun lien de nature a porter atteinte a mon impartialité et a mon indépendance ni avec le propriétaire
ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou
équipements pour lesquels il m’est demandé d’établir les états, constats et diagnostics composant le dossier.

- Disposer d'une organisation et des moyens (en matériel et en personnel) appropriés pour effectuer les états,
constats et diagnostics composant le dossier.

Fait 8 VILLEMOMBLE, le 08/04/2026

Signature de I'opérateur de diagnostics :

16 avenue’ Tedy. 9; i
ariane.environnegfent@hotmail fr
RCS BOBIGNY : 452 900 202
CODE NAFT7120B

Article L271-6 du Code de la Construction et de I’habitation

« Les documents prévus aux 1° a 4° et au 6° de l'article L. 271-4 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et
disposant d’une organisation et de moyens appropriés. Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les
conséquences d’un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions. Elle ne doit avoir aucun lien de nature & porter atteinte a son
impartialité et a son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel a elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des
travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d’établir I'un des documents mentionnés au premier alinéa.
Un décret en Conseil d’Etat définit les conditions et modalités d’application du présent article. »

Article L271-3 du Code de la Construction et de I'Habitation

« Lorsque le propriétaire charge une personne d‘établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste
sur I’'honneur qu’elle est en situation réguliére au regard des articles L.271-6 et qu’elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires
a I’établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier. »

Ariane Environnement | 16 Avenue de Fredy 93250 VILLEMOMBLE | Tél. : 01.43.81.33.52 - E-mail : ariane.environnement@hotmail.fr 1/1

N°SIREN : 452900202 | Compagnie d'assurance : AXA n° 10882805304
Rapport du :

08/04/2026



Votre Assurance Assurance et Banque

» RCE PRESTATAIRES

SARL ARIANE ENVIRONNEMENT
16 AV DE FREDY
93250 VILLEMOMBLE FR
AGENT
EIRL- MENDIELA, PIRES
2 ALLEE DE COUBRON
93390 CLICHY SOUS BOIS
Tél: 0143021395
Fax:0143018446
Email : AGENCE.CLICHYSB@AXA.FR
Portefeuille : 0093016144

ATTESTATION

Vos références :

Contrat n° 10882805304
Client n® 3962959404

AXA France IARD, atteste que :
SARL ARIANE ENVIRONNEMENT
16 AV DE FREDY
93250 VILLEMOMBLE

est titulaire d'un contrat d’assurance N° 10882805304 ayant pris effet le 01/01/2024

Ce contrat garantit les conséquences pecuniaires de la Responsabilite civile pouvant lui incomber du fait de
I'exercice des activités suivantes :

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS :

- Assainissement autonome - collectif

- Contréle périodique amiante

- Diagnostic Accessibilite

- Diagnostic Technigue Global (article L.731-1 du code de la construction et de I'nabitation)
- Projet de plan pluriannuel de travaux

- Diagnostic amiante avant travaux/ demolition

- Diagnostic amiante avant vente

- Diagnostic de performance énergéetique

- DRIP- Diagnostic de risque d'intoxication au plomb

- Diagnostic gaz

- Loi boutin

- Diagnostic technique SRU

- Diagnostic termites

- Dossier technique amiante

- Etat de linstallation intérieure de I'électricité

- Etat des lieux

- Etat des risque et pollutions

- Etat parasitaire

- Exposition au plomb (CREP) @,

BAE
il
TR
AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros 1/2
Siege social : 313, Terrasses de I'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1D052620251231



- Loi Carrez

- Prét conventionné : normes d'habitabilité

- Recherche de métaux lourds

- Recherche de plomb avant travaux/ Démolition

- Risques naturels et technologiques

- Diagnostic humidite

- Thermographie infrarouge

- Attestation de prise en compte de la réglementation thermique

- Veérification de la conformité du logement aux normes de décence
- Audit énergétique a destination uniguement des monoproprietés (maisons individuelles ou d'un immeuble
collectif a usage d’habitation détenu par un unique proprietaire)

- Projet de plan Pluriannuel de travaux)

La présente attestation, qui ne peut engager I'Assureur au-dela des limites et conditions du contrat en cours
d'établissement auquel elle se refere, est délivreée sous reserve de la régularisation de celui-ci.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2026 au 01/01/2027 sous réserve des possibilites
de suspension ou de resiliation en cours d'année d’assurance pour les cas prevus par le Code des Assurances ou
le contrat.

Fait a CLICHY SOUS BOIS le 31 décembre
2025
Pour la société :

NATURE DES GARANTIES LIMITES DES GARANTIES

Tous dommages corporels, matériels et
immatérigls consécutifs confondus 9 000 000 £ par année
fautres que Ceux visés au paragraphe « Autres [ d'assurance

garanties » C-apras)

Dont :
+ Dommages corporels 9 000 000 £ par année

d'assurance

« Dommages matériels et
immatériels consécutifs
confondus

1 200 000 £ par année
d'assurance

» Dommages immatériels non

5 150 000 £ par annee d'assurance
consécutifs

i . 150 000 £ par sinistre
» Dommages aux biens confiés

Autres garanties :
Faute inexcusable (docmmages corporels)
(Argcle 3.1 des conditions générales)

2 000 000 € par annee d'assurance
dont 1 000 000 £ par sinistre

500 000 £ par anneée d'assurance
done 300 000 £ par sinismre

Tous dommages relevant d'une
obligation d’assurance

Les risques environnementaux |Article 3.4
des conditions génerales) ¢

Atteinte a 'environnement accidentelle
tous dommages confondus dornt -
Le prejudice ecologique [y compris les frais de

1.000.000 £ par annee
d'assurance
100.000 £ par annee d'assurance

prévention) et responsabilitd emvironnementale

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siege social : 313, Terrasses de I'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance
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